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SZEREPLŐK 

 
ÉPÍTTETŐ, KÉRELMEZŐ:  
   

Istenhegyi Ingatlan Kft. 
 
székhely: 
iroda/levelezési cím: 
adószám: 
cégjegyzékszám: 
 
telefon: 
 
e-mail: 
 
Képviselő: 
 
 
 

1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 
1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 
24693691-2-43 
01 09 177676 
 
+36 1 580 8600 
+36 1 580 8660 
iroda@gendiagnosztika.hu 
 
dr. Soós Miklós 
ügyvezető 
 
 

 
MAGASÉPÍTÉSI TERVEZŐ 
GENERÁL TERVEZŐ 
 

A.D.U. Építész Iroda Kft. 
székhely:    
iroda/levelezési cím: 
adószám: 
közösségi adószám: 
cégjegyzékszám: 
cégnyilvántartási szám: 
 
vezetékes telefon: 
mobil telefon: 
 
e-mail: 
 
Képviselő: 
 

1194 Budapest, Tülök utca 41. 
1111 Budapest, Kruspér utca 1/C 
10682337-2-43 
HU10682337 
01-09-163194 
C-1-1320 
 
+36 1 209 7330 
+36 70 381 7272 / Gajdos Gergő Márk/ 
 
info@aduepitesz.hu 
 
dr. Gajdos István ügyvezető 
G. Gács Mária ügyvezető 
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TERVEZŐK 
 
ÉPÍTÉSZET 
 Gajdos Gergő Márk 

okl. építészmérnök 
É 01-6078 
felelős tervező 
 
Dóczi András 
okl. építészmérnök É 01-6443 
építész tervező 
 
Bata Balázs 
okl. építészmérnök É 01-6936 
tervező munkatárs 

_______________________ 

 
TARTÓSZERKEZET 
 Obermayer Mérnökiroda Kft. 

C-01-02578 
Obermayer Éva 
okl. szerkezetépítő mérnök 
SZÉS1, T-T 01-6463 
tartószerkezeti vezető tervező 
  
Czimbalmos Gergely 
okl. szerkezetépítő mérnök 
 

 
 
_______________________ 

 
 
ÉPÜLETGÉPÉSZET VRB-Terv Épületgépészeti  

Tervező Kft. 
C-04-00292 
 
Vrbovszki László 
épületgépész mérnök 
G 04-0133 

 
 
 
 
_______________________ 

 
ÉPÜLETVILLAMOSSÁG Tomkit Épületvillamossági Kft. 

C-01-02318 
 
Kósa László 
okl. villamosmérnök 
V-01-7232 
vezető tervező 

 
 
 
_______________________ 
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TŰZVÉDELEM F.S.Z. Mérnökiroda Kft. 
C-13-001151 
 
Fenyvesi Zsolt 
építésügyi tűzvédelmi tervező 
MMK 01-141655 TUÉ 
 

 
 
 
_______________________ 

TÁJÉPÍTÉSZET Tájmester Kft. 
Illyés Zsuzsanna 
tájépítész, K1, 01-5028  

 
_______________________ 

   

ORVOSTECHNOLÓGIA Egészség Tervező Műhely Kft. 
C-01-03312 
Finta Gábor 
orvostechnológiai műszaki tervező 
EÜT-M, EÜT-G 01-12176 
 
Makara Sándor 
orvostechnológiai műszaki tervező 
EÜT-M, EÜT-G 13-15716 

 
 
_______________________ 

 
KÖZMŰTERVEK 
(telken belül) 

Dima Mérnök Iroda Kft. 
C-01-02670 
Jordán Péter 
okl. építőmérnök 
SZVV-3.2., VZ-TEL 
kam. szám.: 01-2129 
vezető tervező 

 
 
_______________________ 

   

ÚTÉPÍTÉSI TERVEK 
(telken belül és 
behajtók) 

Dugovich Pál 
okl. építőmérnök 
KÉ-K 
kam. szám.: 01-12180 

_______________________ 
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RAJZ- ÉS IRATJEGYZÉK 
 

ID Megnevezés Lépték 

 

 

Címlap   

  Tartalomjegyzék   
MŰSZAKI LEÍRÁSOK, EGYÉB IRATANYAGOK 
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ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM - ÉPÜLETBŐVÍTÉS 
TERVTANÁCSI ANYAG, MÓDOSÍTOTT TERDOKUMENTÁCIÓ 
HRSZ.: 9813/5, 1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 

 
I. AZ ÉPÍTTETŐ BEMUTATÁSA, ELŐZMÉNYEK, TERVEZÉSI PROGRAM 

 
Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrumot 2001-ben alapították 
hazai szakemberek. 2003-tól kezdtek el foglalkozni magzati rendellenesség szűréssel.  Az Istenhegyi 
Géndiagnosztikai Centrum 2013-ban a XII. kerületben, új épületében kezdte el a működését. A jelenlegi 
fejlesztés célja egy olyan komplex egészségügyi centrum létrehozása, amely a magzati 
rendellenességszűréstől a gyermekkori műtéti beavatkozásokig le tudja fedni a szükséges orvosi 
tevékenységeket. A fejlesztéssel Magyarországon egyedülálló, de európai szinten is kiemelkedő 
gyermekgyógyászati központ alakul ki Budapesten, azon belül is a XII. kerületben. A tervezett központ 
nem csak közvetlen környezetét szolgálja ki, de regionális szinten is kiemelkedő és egyedülálló orvosi 
szolgáltatást nyújt majd. 
 
Az Istenhegyi Ingatlan Kft., az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum tulajdonosa és üzemeltetője bízta 
meg az A.D.U. Építész Iroda Kft.-t, hogy a fejlesztési terveket elkészítse. 
 
Megbízó a tervezéshez alapadatként biztosította a talajmechanikai és geodéziai adatszolgáltatást, ezen 
felül pedig orvostechnológiai szaktervezőt is bevont a tervezésbe. Az orvostechnológusok és a vezető 
orvos utasításai / igényei alapján került kidolgozásra és meghatározásra a tervezési koncepció és 
program. 
 
A tervezési program külön dokumentum, amely a műleírás mellékletét képezi. 
 
A program alapján elkészített telepítési tervet, épületbővítési koncepciótervet egyeztetve a 
főépítésszel zsűribe vittük. A zsűri dicsérettel engedélyezésre javasolta 44/2022. sz. településképi 
véleményében a tervet, HÉSZ módosítást javasoltak a bővített program megvalósításához. 
Engedélyezési eljárás indult 202300040871 ÉTDR azonosító számmal.  
 
Az engedélyezési eljárással párhuzamosan a HÉSZ módosítása is lezajlott és életbelépett 2023. június 
01-én. A módosított helyi építési szabályzat megváltozott főbb paraméterei (településrendezési 
szerződés megkötése esetén): 

- a maximális beépíthetőség változott:  30% -> 45% 
- minimális zöldfelület:    40% -> 30% 
- az általános szintterületi mutató változott: 0,8 -> 1,1 

 
A módosult helyi építési szabályoknak megfelelően készült a jelenlegi, módosított 
tervdokumentáció. 
 
Az új épületrészben a megfogalmazott orvos szakmai elvárásoknak, vonatkozó egészségügyi 
előírásoknak illetve műszaki követelményeknek megfelelően az alábbi egységek kialakítása tervezett:  

- 2 műtős egynapos sebészeti műtőblokk (I. és II. ütemben változatlan)  
- 7 szobás (14 ágy), egynapos sebészeti fektető-megfigyelő részleg 
- irodák, tárgyalók  
- Kiszolgáló gépészeti és elektromos terek, terepszint alatti és térszíni parkolók  
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II. AZ INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE 

 

Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Nőgyógyászati és Családtervezési Centrum központja, a 1125 
Budapest, Zalatnai utca 2. szám alatti HRSZ 9813/5 telken található. 

A telek területe 2172 m2. A telken egy földszint + 2 emeletes, lapostetős épület található, az épület 
látogatói parkolója a telek Istenhegyi út felőli részén, a Zalatnai utcából közelíthető meg. Az épület két 
bejárattal rendelkezik, a főbejárat a Zalatnai utca 2. szám alatt található. A telek lejtős, jelentős a 
szintkülönbség a Tusnádi utca és az Istenhegyi út között. A telekről készült geodéziai felmérés a 
dokumentáció mellékletét képezi. 

A központ a XII. kerület észak-
keleti részén, a Kissvábhegyen 
található. A telken álló épület 
eredetileg a Villamos Ipari 
Kutatóintézet Istenhegyi úti 
laboratóriuma volt, majd 
rövid ideig iskolakánt 
funkcionált és utána került 
benne kialakításra a jelenleg 
is funkcionáló diagnosztikai 
központ. 

 

Levéltári kutatásunk eredményeként megtaláltuk az épület eredeti engedélyezési terveit. Az épület 
terveit állami megrendelésre készítette az ÁÉTV állami tervezővállalat 1966-67-ben. A Villamos Ipari 
Kutatóintézet Istenhegyi úti laboratóriumának engedélyezési tervein Hegyi L. és Szőke Zs. építész 
tervezők vannak feltüntetve. A felelős tervezőt személy szerint is igyekeztünk megtalálni, de a 
kamaráktól kapott elérhetőségen nem sikerült sem a tervezőt, sem hozzátartozóját megtalálnunk. 

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása alapján az Általános Épülettervező Vállalat (ÁÉTV)  
jogutód nélkül szűnt meg, így az épület nem képezi a nemzeti tervvagyon részét. Az épület eredeti 
tervezőit minden igyekezetünk ellenére sem sikerült megtalálnunk (2013-ban sem sikerült).  
 

 
1. ábra: 1972-0076-6669 ortofotó kivágata a területről 2. ábra:2016.07. GGE űrfelvétel kivágata  
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III. TERÜLETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELŐÍRÁSOK 
 
Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 
Kissvábhegy Kerületi Építési Szabályzat (Hatályos: 2023.06.01.) 
 
A rendelet a telket Lk-2/KS-AI5 övezetbe sorolja. Részlet a szabályozásból: 
 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK RÉSZLETES ÉPÍTÉSI ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI 
IX. Fejezet 

 
Kisvárosias lakóterületek (Lk) 

38. Kisvárosias, jellemzően szabadonálló jellegű lakóterületekre vonatkozó előírások (Lk-2) 
 

61. § 
(6) Az Lk-2/KS-AI jelű építési övezetek területén kizárólag 
a)      helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, 
b)      hitéleti, 
c)       nevelési, oktatási, 
d)      egészségügyi, szociális, 
e)       kulturális, közösségi szórakoztató, 
f)       szállás jellegű, 
g)      igazgatási, 
h)      iroda, 
i)       sport rendeltetés helyezhető el. Lakás az építési övezetek területén nem helyezhető el. 
(9) Az Lk-2/KS-AI3, Lk-2/KS-AI4, Lk-2/KS-AI5, Lk-2/KS-7, Lk-2/KS-9 jelű építési övezetekben a 
közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén, az építési övezetben meghatározott 
szintterületi mutató értéke legfeljebb 0,5-tel növelhető. A szintterületi mutató növelésének mértéke 
azonban nem haladhatja meg az építési övezetben meghatározott szintterületi mutató értékének 20%-
át. 

62. § 
Lk-2/KS-6, Lk-2/KS-7, Lk-2/KS-8, Lk-2/KS-9, Lk-2/KS-AI3, Lk-2/KS-AI4, Lk-2/KS-AI5, Lk-2/KS-AI6 jelű 
építési övezetekben új épület elhelyezése esetén a szükséges parkoló férőhelyek legalább 50%-át 
épületben, terepszint alatt kell elhelyezni, kivételt képez ez alól az alsó- és középfokú nevelési-oktatási 
egység 20 parkoló férőhelyig. 
 

64. § 
(5) Az Lk-2 jelű építési övezetekben – a (7) bekezdés figyelembevételével - telkenként csak egy 
gépjárműtároló épület helyezhető el a 29. § (3) bekezdés szerinti esetekben. 
(6) Az Lk-2 jelű építési övezetekben a főépítményt kiszolgáló egyéb önálló épület a (5) bekezdésben 
foglaltak kivételével nem helyezhető el. 
(7) Lk-2/KS-6, Lk-2/KS-AI3, Lk-2/KS-AI4, Lk-2/KS-AI5, Lk-2/KS-AI6, Lk-2/KS-7, Lk-2/KS-8, Lk-2/KS-9 jelű 
építési övezetek területén a főépítményt kiszolgáló egyéb önálló épület nem helyezhető el. 
(8) A (6) bekezdésben meghatározott kiszolgáló épületet a (3) bekezdés alkalmazása során nem kell 
figyelembe venni. 

65. § 
Épület kereskedelmi rendeltetésű bruttó szintterülete nem haladhatja meg az Lk-2 építési övezetekben 
az 1000 m2-t. 
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67. § 
Az Lk-2 építési övezetekre vonatkozó szabályozási határértékeket a 2. melléklet 3. pontja határozza 
meg. 
 

 
 

 
 
 
 

IV. MEGBÍZÓI ADATSZOLGÁLTATÁS 
 
Megbízó alapadat szolgáltatásként biztosította: 

- a terület geodéziai felmérését, pontfelhővel (Szendefi László 2021.06.15.) 

- a talajvizsgálati jelentést (dr. Vásárhelyi Balázs 2022. április) 

- az orvostechnológiai tervdokumentációt, valamint a konzultáció lehetőségét a tervezőkkel 
(Egészség Tervező Műhely, Finta Gábor EÜT-M, EÜT-G 01-12176 és Makara Sándor EÜT-M, 
EÜT-G 13-15716) 
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V. ÜTEMEZÉS 
 
A beruházást Építtető ütemezetten kívánja megépíteni és engedélyeztetni, lévén az egyik bővítési 
irány a meglévő parkoló területére esik, ezért annak kiváltására kívánatos (javasolt) a jelenleg szabad 
területen a tervezett terepszint alatti parkolót megépíteni, használatbavétele után második ütemben 
az építést tovább folytatni.  
 
A két ütem:  I. ütem – Tusnádi tömb 

II. ütem – Istenhegyi tömb 
 
A beruházás a korábbi szabályozási keretrendszer nyújtotta jelenlegi lehetőségek szerint indult el az 
építési engedélyezési eljárással (ÉTDR 202300040871). A helyi építési szabályzat módosulásával az első 
engedélyezési fázishoz képest megnövelt funkciókkal folytatódik a beruházás engedélyezése. 
 
Első körben a tervtanácsra benyújtott terveket a tervtanács elfogadta, külön dicséretben részesítette, 
támogatta és javasolta az Önkormányzat számára a bemutatott komplex épületfejlesztési koncepció 
megvalósíthatóságának érdekében a jelenleg érvényes szabályozási övezeti előírások módosítását, 
hogy az épület bővítése a tervezett mértékben és teljes funkcionalitással elkészülhessen.  
 
Ennek megfelelően első fázisban (korábbi dokumentáció tartalmazza) az „alap” programot (2 műtő + 
5db fektető szoba egység 10 ággyal és a hozzá tartozó orvostechnológiai funkciók) kiszolgáló épület 
tervei kerültek engedélyezésre. Jelen dokumentáció a végleges szakmai program szerint készül (2 műtő 
+ 7 db fektető szoba egység 14 ággyal és a hozzá tartozó orvostechnológiai funkciók).  
 
Az eljárás során ütemezett építési engedély kerül benyújtásra, a kivitelezés két ütemre osztott, 
elsőként a Tusnádi utcai parkoló tömb (I.)  valósul meg, majd az Istenhegyi úti műtőtömb (II.). 
 
Az önállóan használatba vehető két ütem helyszínrajzon ábrázolva: 
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ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM - ÉPÜLETBŐVÍTÉS 
TERVTANÁCSI ANYAG, MÓDOSÍTOTT TERDOKUMENTÁCIÓ 
HRSZ.: 9813/5, 1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 
 

VI. ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ 
 
a. TELEPÍTÉS 

 
A telek formájából és a meglévő épület elhelyezkedéséből fakadóan a fejlesztés két külön irányban, 
két területen képzelhető el. Az Istenhegyi út felől kialakított meglévő parkoló és a Tusnádi utcai 
zöldterületen. 
 
A telepítés több lehetséges alternatíváját is vizsgáltuk, a lehető legoptimálisabb és a környezetét 
leginkább figyelembe vevő beépítési módot választottuk. Végül az épület tengelyben történő 
bővítését, az Istenhegyi út felé „kiteljesedést” választottuk, így a „hátsó” Tusnádi utcai nyílt terült 
megmarad, de a beépítés Istenhegyi út felőli befejezetlensége megszűnik. 
 
A főtömeg a meglévő épület folytatásában az Istenhegyi út felől került kialakításra. A bővítés az 
Istenhegyi út általános beépítési vonalához és a kialakult térfalhoz igazodik, alkalmazva a környezetben 
jellemző építészeti gesztusokat és anyaghasználatot. A Tusnádi utcai beépítetlen területen tervezett a 
bővítéshez szükséges parkolást biztosító terepalatti dolgozói parkoló, amelynek zárófödémén kerül 
kialakításra a vendégparkoló. 
 
A talajmechanikai vizsgálatok alapján megállapításra került, hogy a telken kemény szikla formáció 
található, amelynek bontása csak robbantással, túlzott környezeti igénybevétellel járna, így a 
terepszint alatti beépítés mértékét ez nagyban korlátozza. A tervezés során törekedtünk arra, hogy a 
sziklaformáció felső síkját már nem érintsük. 
 
A tervezett új épületrészben a megfogalmazott orvosszakmai elvárásoknak, vonatkozó egészségügyi 
előírásoknak, illetve műszaki követelményeknek megfelelően az alábbi egységek kialakítása tervezett, 
a Megbízói adatszolgáltatásként kapott orvostechnológiai tervek szerint: 
  
- 2 műtős egynapos sebészeti műtőblokk (I. és II. fejlesztési fázisban változatlan)  
- 14 ágyas egynapos sebészeti fektető-megfigyelő részleg 
- Kiszolgáló funkciók (gépészeti, elektromos , technológiai és egyéb alárendelt terek), parkolók  
 
A részletes helyiségprogram technológiai leírását az orvostechnológiai tervfejezet tartalmazza. 

Az épület +-0,00 szintje 218,94 mBf. 

A tervezett bővítést különálló egységként kezeljük a meglévő épülettől, a rendszerei függetlenül 
kerülnek megtervezésre. Az építkezés alatt Megbízó a meglévő épület üzemeltetését szeretné 
változatlan formában fenntartani, így a rendszerek tervezése is ennek figyelembevételével történt. 
 
b. TERVEZÉSI PROGRAM, ELRENDEZÉS, FUNKCIÓ 

 
A meglévő épületbe jelenleg két bejáraton keresztül, minden esetben a recepció érintésével (ott 
bejelentkezve) lehet bejutni. A földszinti recepción történik a betegek regisztrációja és irányítása. A 
földszinten találhatóak még a kiszolgáló és személyzeti funkciók. Az első emeleten helyezkedik el a 
diagnosztika, a rendelők, a vizsgálók és az orvosi konzultációs szobák. A második emeleten a laborok 
és az irodák találhatóak. 
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Az épület bővítése a meglévő fszt+2 szintes épülethez új épülettömbbel történik. A bővítményben 
terepszint alatt kerülnek kialakításra a műtőfunkciók és a hozzájuk kapcsolódó kiszolgáló funkciók. 
Felette, - a térszínen- pedig a kiszolgáló gépészet és parkolók kerülnek kialakításra. Az ellebegő tömeg 
alsó szintjén, az emeleten találhatóak a fektető szobák, a hozzájuk tartozó orvosi funkciókkal. A legfelső 
emeleten, a visszahúzott tömegben kapnak helyet az adminisztratív tevékenységet biztosító irodai 
funkciók, az Istenhegyi út felé, -a visszahúzódó tömeg által- zöldtető kerül kialakításra. 
 
Az épületbővítéssel a jelenlegi beépítések térfalában kialakult hiányt befoltozzuk, a saroktelek 
beépítése teljessé válik, a beépítési vonal bezárul. Az Istenhegyi út felől a tömeg a szomszédos meglévő 
/kialakult/ támfalgarázsok sorához illeszkedik, a szalagmotívum az Istenhegyi úton végigfut, befordul a 
Zalatnai utcába, ahol a zöldfelültbe simul. 
 
 
A műtőszinten a két műtőhöz kapcsolódóan kerültek megtervezésre az orvostechnológia által 
meghatározott funkciók. Az orvostechnológiát kiszolgáló orvosi gázközpont a műtőkhöz kapcsolódóan, 
a mentőbeálló mellett kerül kialakításra. Az Istenhegyi út felé a kiürítést személyi bejárat, a fedett 
mentőbeálló és a két parkolóhely megközelítését szekcionált garázskapu biztosítja. A műtők 
technológiai kiszolgálása (feltöltés, elszállítás etc.) is az Istenhegyi útról nyílóan közvetlenül 
megoldható. 
 
A térszín alatt elhelyezett műtőblokk felett, terepszinten egy gépészeti szint került kialakításra, ahol 
biztosított a műtő és fektető funkciókhoz szükséges légtechnikai és orvos-technológiai gépészeti 
berendezések elhelyezése. A gépészeti szint csak a műtők felett található, a gépek elhelyezésén túl 
biztosítja a szükséges belmagasságot ahhoz, hogy a műtők installációit és a ventillációját biztosítani 
lehessen. Homlokzati kialakításában illeszkedik a tömeghez, áttört, de hangszigetelt módon kialakított 
homlokzati felülete van (lamellázott és/vagy perforált fémlemez burkolatú). 
 
Az emeleten elhelyezett „fektető funkció” szintje a gépészeti szint által a térszinttől ellebeg, „árkádos” 
kialakítása lehetőséget biztosít alatta a parkolásra és átközlekedésre. 
 
A fektető vakolt fehér homlokzatú tömege a jelenlegi épület diagnosztikai funkcióihoz szintben 
kapcsolódik, a szintbeni átközlekedés biztosított, a két épületrész eltérő tűzszakaszban található. A 
szintek közötti vertikális kapcsolatot lift biztosítja, illetve az oltásbiztonságot is adó, a tűzvédelem által 
előírt kialakítású külső áttört szabadlépcső, amely a perforált lemezhomlokzat mögött rejtőzik. Az 
újonnan létesülő lift első sorban a betegmozgatást szolgálja, a személymozgás a meglévő épületben 
található liften és lépcsőkön történik. 
 
A fektető szint alaprajzilag 7 különálló, kétszemélyes, fürdőszobás betegszobából áll, amelyek a 
középfolyosóról nyílnak. A kétszemélyes szobák biztosítják akár két külön beteg egyszerre történő 
ellátását, ugyanakkor lehetőséget adnak arra, hogy a gyermekek egy szülő jelenlétében pihenhessék 
ki a műtétet a megfigyelés időtartama alatt. A közlekedő súlypontjában található a nővérpult, amely 
ellenőrzi a közlekedést és biztosítja a betegek ellátását. Ebből a központi térből nyílnak az 
orvostechnológia által megkövetelt kiszolgáló funkciók és az osztályos orvos szobája. Az ápoló 
személyzet a jelenlegi épületben kialakított öltözőkben öltözik, a műtőszemélyzetnek a zsilipelt (előírás 
szerinti) öltözés a műtőszinten biztosított. A szinten a betegek komfortját biztosítja a különálló 
betegkonyha. 
 
A legfelső szinten visszahúzottan kerül kialakításra a kibővült szolgáltatásokat nyújtó orvosi központ 
irányítását is biztosító adminisztratív funkciók. A vezetői irodák, a hozzájuk tartozó adminisztráció és 
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tárgyaló a meglévő laborfunkciók átalakításával lesz megközelíthető. A meglévő épületben labor a 
tárgyaló területével bővül. 
 
A telken kialakuló bővítmény Istenhegyi út felé lelépcsőző tömege emeleti homlokzati osztásában a 
meglévő épület tömegéhez illeszkedik, a teljes déli homlokzaton mozgatható perforált árnyékoló 
rendszer kerül kialakításra. A szalag motívummal és az árnyékolók segítségével vizuálisan is 
összeköttetésbe kerül a meglévő épület és a bővítés tömege. 
 
A tervezett épület homlokzatát a fehér vakolt felületek és azt megtörő átsejlő/áttört fém felületek 
alkotják. A földszinti gépészeti tér fém tömege felett áll a fehér fektetőszinti tömb, amit a markáns, 
mozgatható árnyékolók törnek meg.  
 
példák: 
 

    
 
Az épületben belső vízelvezetés tervezett, amely a telken belül kerül ideiglenesen tározásra, majd 
késleltetetten bevezetésre a közcsatorna hálózatba (lsd. közmű alátámasztó munkarész), mivel a 
talajviszonyok miatt nem lehetséges a szikkasztás. 
 
A meglévő épület homlokzata is felújításra kerül és az árnyékolók segítségével átalakul, folyamatosan 
változó, mégis egységes homlokzati struktúra alakul ki. Az újonnan kialakuló felületek lehetőség szerint 
intenzív zöldtetőként és vertikális zöldfalakként kerülnek kialakításra. Zöldtető karbantartásához 
leesés elleni védelem javasolt (pl. Ejot rendszer). 
 
Az épület energiatakarékos, üzemeltetése fenntartható a megújuló energiák használatával és 
ugyancsak cél a beruházás ökológiai lábnyomának minimalizálása. Cél, az építés során a környező 
lakóépületeket a lehető legkevésbé zavarni, a lehető legkevesebb építési forgalmat generálni és 
lehetőség szerint előregyártott épületszerkezeteket alkalmazni. A telepítés figyelembe veszi a 
szomszédos épületek benapozottságát, több vizsgált beépítési lehetőség közül a legoptimálisabb 
telepítés került megtervezésre. (lásd BENAPOZÁS VIZSGÁLAT) 
 
A Tusnádi utcáról nyílik az utcáról közvetlenül térszinten megközelíthető vendégparkoló. A dolgozói 
parkolók, a vendégforgalomtól elzárva, az Istenhegyi út felől megközelíthetőek. A parkolók részben 
bővítmény épületrész alatt (P6), valamint a terepszint alatt (P7), a vendég parkolók alatt kerülnek 
kialakításra. Az Istenhegyi útról nyíló fedett mentőbeálló mellett találhatóak dolgozói parkolók (P2). A 
parkolóhelyek közül a jogszabályban előírtak szerint biztosított az elektromos töltési lehetőség (1 
vendég parkoló és 2 dolgozói) és a későbbi kiépítés lehetősége is adott lesz. 
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A Tusnádi utcai parkolószinten (vendégparkoló) kerülnek kialakításra a kerékpár tárolók a vendégek 
számára, a dolgozók pedig az Istenhegyi út felől a terepszint alatti parkolóban, a Tusnádi utcai dolgozói 
parkolóban és a szabadlépcső alatt kialakított kerékpártárolókban helyezhetik el a kerékpárjaikat (10 
db biztosítandó minimálisan, a terven 15 helyet biztosítunk). 
 
A parkolók száma jelenleg 13 db, a tervezett funkciók után 12 db biztosítandó, így 25 db-t kellene 
biztosítani, de összességében 28 db személygépkocsi parkoló kerül kialakításra.   
 
A meglévő épületet a bővítés minimálisan érinti, Megbízói döntés, hogy a meglévő funkciók folyamatos 
üzeme mellett kell biztosítani a kivitelezést és az épület bővítését, lehetőleg minimális leállások 
mellett. 
Az első emeleten, ahhoz, hogy a folyosók összeköttetése kialakulhasson, a meglévő diagnosztikai 
funkciók átalakításra kerülnek. A jelenlegi CTG vizsgáló, valamint a CVS mintavételi helyiség helyet 
cserél. A folyosó végén található 0-as parapetű ablak kibontásra kerül, helyére egy tűzgátló ajtó kerül 
a tűzszakasz határra. 
 
A hátsó (kerti) bejárat mellett található „Automaták” elnevezésű helyiség és a személyzeti fürdő 
ablakai befalazásra kerülnek, hogy a homlokzati tűzterjedést meg tudjuk akadályozni. A 011-es 
személyzeti étkező és 013-as pihenőhelyiség ablak is megszűnnek, gépi szellőzést alakítunk ki. 
 

BENAPOZÁS VIZSGÁLAT 
A tervezett beépítést és környezetének benapozottságát vizsgáltuk. Az OTÉK 86.§ (1) pontja szerinti 
február 15. dátumot vettük alapul. A benapozást ezen a napon és június 21-én vizsgáltuk felülnézetből 
és két eltérő nézőpontból. 
A tervezett épületbővítés nem okoz leárnyékolást a szomszédos, jelenleg is fák mögött található 
lakóházak esetében. A szomszédos épületek benapozottsága nem romlik a beruházás 
megvalósulásával. A benapozás vizsgálathoz készített látványtervek külön tervlapokon láthatóak. 
 

SZEMÉLYFELVONÓ 
Az épületben egy darab személylift kialakítása tervezett. A tervezett személyfelvonó, az Istenhegyi 
tömbben kerül kialakításra. Ez egy mentés során figyelembe vehető személyfelvonó, amely 
összeköttetést biztosít a műtő-földszint-emeleti fektető egységek és az iroda funkciók között. A 
tervezés során a Schindler Hungáriával (Schindler 5500) egyeztettünk az ágyszállításra képes 
személyfelvonóról, a kapott adatok alapján került a felvonó betervezésre (lásd liftterv). 
 
Az épület kiürítésének biztosítására a bővítmény épületrészében, a tervezett felvonó menekülési során 
használható kialakítású. (TvMI 2.5:2022.06.13 – 7.3.3. c) bekezdése szerint a menekülés során történő 
használatra alkalmas felvonó).  A menekülés során használható felvonó az I. Tűzszakasz részét képezi 
(pinceszinti tűzszakasz), tűzgátló aknafalas kialakítással, a felvonó tűz esetén, a tűzzel nem érintett 
tűzszakaszba szükséges vezérelnie a tűzjelző rendszernek.  
 
A menekülés során használható felvonó az I. Tűzszakasz részét képezi (pinceszinti tűzszakasz), tűzgátló 
aknafalas kialakítással, a felvonó tűz esetén, a tűzzel nem érintett tűzszakaszba szükséges vezérelnie a 
tűzjelző rendszernek. A felvonó megtáplálása tűzeseti fogyasztóként kerül kialakításra. (60 perc) 
 
Az épületben intelligens beépített tűzjelző berendezés tervezett, ami a fenti feltételt biztosítja. 
 
A kiürítés (és a felvonó működésének) részletes leírását lásd a tűzvédelmi fejezetben. 
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HŐ- ÉS FÜST ELLENI VÉDELEM 
A tervezett Tusnádi utcai mélygarázs esetében szükséges kizárólag a hő- és füstelvezetésről 
gondoskodni. A tűzvédelmi szakértő adatszolgáltatása alapján gépi hő- és füstelvezetés szükséges, min. 
13.104 m3/h teljesítménnyel és min. 1.82 m2 légpótló felület, amelyet biztosítunk a gépjármű tároló 
nyitott bejáratán keresztül . 
 

TELKEN BELÜLI KÖZMŰVEK 
A telken belüli közműtervezés szerint a csapadékvíz (csillapítás) gyűjtés a fejlesztési ütemekhez 
igazodóan két különálló (FCSM-től kapott elvil nyilatkozat birtokában méretezhető) zárt tartállyal 
történik, amelyek javasolt helye a helyszínrajzon látható. A Fővárosi Vízművekkel és a Fővárosi 
csatornázási művekkel a szakmai egyeztetést szakági tervező megkezdte, a megkapott elvi 
nyilatkozatot csatoljuk.  
 

TALAJVIZSGÁLATI JELENTÉS 
Az ingatlan nagyon lejtős, rétegvizek megjelenésére fokozottan figyelni kell (megbízói 
adatszolgáltatásként kapott talajvizsgálati jelentés /készítette dr. Vásárhelyi Balázs/) 
 
A talajvizsgálati jelentés alapján az épület terepszint alatti épületszerkezeteit a rétegvizektől szivárgó 
rendszer kialakításával védjük, a szigetelési rendszer a rétegvizek és a telepíteni tervezett növényzet 
figyelembevételével kerül kialakításra. 
 

SZAKÁGI MŰSZAKI LEÍRÁSOK 
Az engedélyezési tervben a kapcsolódó szakágak részletes műszaki leírása, számításai megtalálhatóak. 
 

VII. SZÁMÍTÁSOK - PARKOLÁS, KERÉKPÁRELHELYEZÉS 
 
Az OTÉK és a helyi parkolási előírások, rendeletek szerinti szükséges parkolószám biztosított,  
 
PARKOLÁSI MÉRLEG 
 
A jelenlegi, meglévő parkolószám 13 db parkoló telken belül.  
(OTÉK 253/1997.(XII.20.) 4. melléklet szerint kötelezően biztosítandó parkolószám: 
9. pont szerint („igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos  

tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után”) 

(41,74 m2)  5 db  
10. pont szerint („minden megkezdett 4 betegágy után”) 

7 x 2 db = 14 db ágy / 4  =>  4 db 
14. pont szerint („iroda, egyéb … minden megkezdett 20 m2 nettó alapterület után”) 

55,08 m2 =>  3 db 
 
összesen 12 db újonnan létesített parkoló szükséges. 
 

A meglévő és tervezett funkciók után biztosítandó parkolók száma: 13 db + 12 db = 25 db 
 
A tervezett Tusnádi tömbhöz kapcsolódóan a bővítés összesen 28 db új parkolót létesít, így a 
szükséges szám biztosított, a meglévő parkoló az Istenhegyi úton megszüntethető.              MEGFELEL! 
 
Az elektromos autók töltésének lehetőségét mind az ügyfél, mind a dolgozói parkolóban biztosítani 
fogjuk, a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Összesen 3 db (7,5 kW) töltési pont tervezett és 
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továbbá minden ötödik parkolóhelyen az elektromos kiállások tervezettek a későbbi töltési lehetőség 
biztosítására. 
KERÉKPÁR ELHELYEZÉS 
 
A Tusnádi utcai parkolószinten (vendégparkoló) kerülnek kialakításra a kerékpár tárolók a vendégek 
számára (4 db), a dolgozók pedig az Istenhegyi út felől a terepszint alatti parkolóban (4 db) és a 
szabadlépcső alatt kialakított kerékpártárolókban (4 db) helyezhetik el a kerékpárjaikat. A funkciók 
után 10 db biztosítandó minimálisan, összesen 12 db kerül kialakításra.                                  MEGFELEL! 
 
 

VIII. ELŐÍRT MŰSZAKI MUTATÓKNAK VALÓ MEGFELELÉS 
 
Az érvényes KÉSZ szerint előírt műszaki, beépítési mutatókat az épületbővítés betartja, azoknak 
megfelel, lásd a helyszínrajzon feltüntetve, az idomterveken, számításokban igazolva.  
 
 

 
Budapest, 2023 június 
 

 ………………………………….. 
Gajdos Gergő Márk 

okleveles építészmérnök 
É 01-6078 
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ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM - ÉPÜLETBŐVÍTÉS 
TERVTANÁCSI ANYAG, MÓDOSÍTOTT TERDOKUMENTÁCIÓ 
HRSZ.: 9813/5, 1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 

 
É-04 SZÁMÍTÁSOK 

1. ÉPÍTMÉNYÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

Az építményértéket a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján 
számítottuk. 

Magánegészségügyi szolgáltató épület bővítése 
nettó terület (bővítés):  1076,9 m2 
1. mell. szerinti besorolás: 1. egészségügyi 
építmény egységára:  140.000 Ft/m2 

SZÁMÍTOTT ÉPÍTMÉNYÉRTÉK: 

 1076,9 x 140.000=  150.760.400,- Ft 

 

2. BEÉPÍTÉSI MŰSZAKI MUTATÓK SZÁMÍTÁSA 

Kapcsolódó tervrajzok:  
É-04.1  -1 MŰTŐ SZINT IDOMTERVE 
É-04.2  0 FÖLDSZINT IDOMTERVE 
É-04.3  1 EMELET IDOMTERVE 
É-04.4  2 EMELET IDOMTERVE 
É-04.5 BEÉPÍTETTSÉG IDOMTERVE 
É-04.6 TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTETTSÉG IDOMTERVE 
É-04.7 ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁS IDOMTERVE 

Telekterület: 2172 m2  

Terepszint alatti beépítettség 
 

Terepszint alatti beépített terület:  716,39 m2 

TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTETTSÉG:  

716,39 / 2172= 0,3298= 32,98%  <  35% = 760,20 m2 MEGFELEL! 

Beépítettség számítása: 
 
Beépített terület:    945,13 m2 

BEÉPÍTETTSÉG:  

945,13 / 2172= 0,4351= 43,51%   ˂   45 % = 977,40 m2 MEGFELEL! 



 
 
 

 

 

 

 

Általános szintterületi mutató számítása: 
 
Bruttó általános szintterület:   2275,33 m2 

SZÁMÍTOTT SZINTTERÜLETI MUTATÓ:  

2275,33 / 2172 = 1,0476 < 1,10 m2/m2 = 2389,2 m2 MEGFELEL! 

Parkolási szintterületi mutató: 

Parkolási szintterület:    325,94 m2 

PARKOLÁSI SZINTTERÜLETI MUTATÓ: 

325,94 / 2172 = 0,15 < 0,25 m2/m2 = 543 m2  MEGFELEL! 

 

3. ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁSA 

Kapcsolódó tervrajz: É 04.7 ÉPÜLETMAGASSÁG-SZÁMÍTÁS IDOMTERVE 
 
Homlokzati felületek összterülete:  F= 1368,71 m2 
 
Homlokzatok összhossza:  L= 171,82 m 
 

ÉPÜLETMAGASSÁG: 

F/L = 1368,71 m2 / 171,82 m = 7,97 m < 8,5 m , tehát       MEGFELEL!  
 

  



 
 
 

 

4. PARKOLÁSI MÉRLEG, KERÉKPÁRTÁROLÓ SZÁMÍTÁS 

 
A számításokat az 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) vonatkozó előírásai 
alapján készítettük.  
 

1. Parkolási mérleg: 
 

Szükséges létesítendő új parkolók száma: OTÉK 253/1997.(XII.20.) 4. melléklet 

9. igazgatási, nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra 
szolgáló helyiségeinek minden megkezdett 10 m2 nettó alapterülete után, 
10. fekvőbeteg-ellátó egészségügyi önálló rendeltetési egység minden megkezdett 4 betegágya után, 

9. szerint 
nővérdolgozó+nővérállás+ 
orvosi szoba 5 db 

(8,53+15,62+17,59 
m2)/10=4,174   

10. szerint ágyak szerint 4 db 14/4=3,5   

10. szerint iroda helyiségek után 3 db 55,08/20=2,754   

  új funkcióhoz biztosítandó 12 db     

     
Meglévő parkolók száma 13 db     

Tervezett parkolók száma 28 db     

Új többletparkoló a meglévőhöz képest 15 db   MEGFELEL 

253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 42. § (7)150 A 10 gépjárműnél nagyobb 
befogadóképességű felszíni várakozó- (parkoló) helyet fásítani kell. A parkoló felületek 
árnyékolását biztosító fásítást – helyi építési szabályzat eltérő rendelkezésének hiányában – 
minden megkezdett 6 db várakozó- (parkoló) hely után 1 db, nagy lombkoronát nevelő, 
környezettűrő, túlkoros, allergén pollent nem termelő lombos fa telepítésével kell 
megoldani, minimum 1 m2 szabad földterület biztosításával, amely 1 m2 alatti területei a 
telek zöldfelületébe nem számíthatók be. 

A megfelelést a zöldfelületi terv biztosítja, lásd még helyszínrajz és tájépítész munkarész. 

 

2. Szükséges kerékpártárolók 
 

Szükséges létesítendő kerékpártárolók száma: OTÉK 253/1997.(XII.20.) 7. melléklet 

10. Igazgatási, ellátó, szolgáltató, nem fekvőbeteg-ellátó egység: Az iroda- vagy ellátó terület minden 
megkezdett 100 m2 alapterülete után 1 db 
11. Fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egység: Minden megkezdett 50 ágy után 1 db 

10. 
szerint meglévő épület funkciói után 6 db 549,2 m2 k1 

  bővítés után 3 db 240,42 m2 k2 

11. 
szerint ágyak után 1 db 14 ágy   

  összesen 10 db     

A tervek tartalmaznak 15 db tárolóállást, TEHÁT MEGFELEL. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.318599#foot150


 
 
 

 

 
5. ZÖLDFELÜLET-SZÁMÍTÁS 

Az építési engedélyezési tervdokumentációhoz külön kertépítészeti munkarész készül. 

A zöldfelületek kialakítását alaprajzon és helyszínrajzon ábrázoltuk. 

 

Zöldfelületek: valós ter. beszámítható számított  

Z1 Zöldfelület 247,93 100% 247,93 m2 

Z2 Zöldfelület 91,08 100% 91,08 m2 

Z3 Zöldfelület 30,77 100% 30,77 m2 

Z4 Zöldfelület 83,40 100% 83,40 m2 

Z5 Zöldfelület 34,03 100% 34,03 m2 

Z6 Zöldfelület 26,54 100% 26,54 m2 

Z7 Zöldfelület 21,50 100% 21,50 m2 

      

ZT1 Zöldtető (81 cm int.) 73,15 75% 54,86 m2 

ZT2 Zöldtető (51 cm int.) 104,86 40% 41,94 m2 

      

GY1 Gyeprács 55,29 30% 16,59 m2 

GY2 Gyeprács 28,09 30% 8,43 m2 

GY3 Gyeprács 13,35 30% 4,01 m2 

Összes zöldfelület:   661,08 m2 

 

Számított zöldfelület nagysága: 661,08 m2 = 30,44 % 

Előírt minimum zöldfelület:  651,60 m2 = 30,00 % TEHÁT MEGFELEL. 

 

 

Budapest, 2023. június 

 
 
 
Gajdos Gergő Márk 
okl. építészmérnök 
vezető tervező 
É-1 01-0956 



É-03.1

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MEGLÉVŐ ÉPÜLET FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



É-03.2

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

LÁTVÁNYTERVEK

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



É-03.3

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MADÁRTÁVLATI LÉGIFOTÓ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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É-03.4

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

BENAPOZÁS-VIZSGÁLAT - FEBRUÁR 15

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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É-03.5

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

BENAPOZÁS-VIZSGÁLAT - JÚNIUS 21 DE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
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TERVEZETT
LIFT

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ALAPOZÁSA

ALSÓ SÍK ISMERETLEN - FELTÁRÁS SZÜKSÉGES

TERVEZETT TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS -

ALAPOZÁSA KIVITELI TERV SZERINT KÉSZÍTENDŐ

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÁMFALGARÁZSSOR
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B3

EI60 - tűzgátló függöny

KIÜRÍTÉS ÚTVONAL

KIEMELT SZEGÉLY BURKOLATVÁLTÁS

KISZELLŐZÉS

ELEKTROMOS TÖLTÉSI PONT
KIÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG
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MENTŐ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (3 HELY)

-128
ORVOSTECHNOLÓGIAI

GÉPÉSZET
műgyanta
11,67 m2

-127
ORVOSI GÁZ

LEFEJTŐ
műgyanta
8,51 m2

-125
HULL. TÁROLÓ

műgyanta
5,42 m2

-101
ELŐTÉR

gumi
9,32 m2

-126
KÖZLEKEDŐ

műgyanta
6,24 m2

-122
FEDETT

MENTŐBEÁLLÓ
műgyanta
59,2 m2

-123
PARKOLÓ
műgyanta
31,41 m2

-124
VESZ.HULL.

TÁROLÓ
műgyanta
3,63 m2
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-120
MŰTŐ 1.

gumi
28,56 m2

-121
MŰTŐ 2.

gumi
28,56 m2

-103
ZSILIP
gumi

3,57 m2

-113
SZENNYES

MŰSZER GYŰJTŐ
gumi

7,32 m2

-115
ÁTFEKTETŐ

gumi
10,13 m2

-105
ELŐTÉR

gumi
1,57 m2

-111
ZSILIP
gumi

7,2 m2

-106
FEHÉR ÖLTÖZŐ

gumi
7,79 m2

-107
WC - ZUHANYZÓ

gumi
3,22 m2

-109
ZÖLD KI

gumi
3,36 m2-108

ZÖLD BE
gumi

2,43 m2

-118
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,08 m2

-114
TAKSZER.

gumi
3,36 m2

-110
HULLADÉKT-, VESZÉLYES

HULL. TÁR
gumi

3,36 m2

-116
KÉTÁGYAS ELŐKÉSZÍTŐ

gumi
25,2 m2

-117
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,74 m2

-104
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

6,88 m2

-119
BEMOSAKODÓ

gumi
9,52 m2

-102
ELŐTÉR

gumi
13,85 m2

-112
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

17,89 m2

Tervezett Á1
általános szintterület

műtő
250,34 m2

Tervezett P1
parkolási szintterület
mentő beálló, parkoló

103,03 m2

Tervezett Á2
általános szintterület

orvostechnológia-
gépészet
42,09 m2
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Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő
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1125 Budapest,
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Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.
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tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
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Orvostechnológia:
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Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor
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orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670
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hírközlés közmű
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előtető széleelőtető széle

új kerítésszakasz

csapadékvíz
lefolyócső

3 %

1

001
Szélfogó
Kerámia
4,09 m2

002 Váró
kerámia

72,60 m2

003 Vérvétel
Marmóleum
15,18 m2

004
Szélfogó
Kerámia
3,08 m2

005 Személyzeti
ruhatár
Kerámia
3,28 m2

008 Közlekedő
marmóleum
14,76 m2

010 Női
öltöző

marmóleum
12,22 m2

012 Előtér
marmóleum

3,61 m2

015
Rendelő

marmóleum
28,16 m2

018
Öltöző

marmóleum
13,23 m2

022
Raktár

Kerámia
17,97 m2

025 Kuka
tároló

Kerámia
4,89 m2

026 Konzultációs
szoba

Lyme rendelő
15,18 m2

027 Konzultációs
szoba

Onkológia
15,97 m2

028
Öltöző

marmóleum
3,00 m2 029

Rendelő
marmóleum
22,24 m2

030 Közlekedő
marmóleum
15,02 m2

Recepció

033 Központi
takarítószer tároló

Kerámia
12,37 m2

034 Előtér
marmóleum

2,5 m2

031
Személyzeti női

fürdő
kerámia
4,42 m2

009 Szem.
női WC
kerámia
3,43 m2

023
Mozgássérült/

női WC/
pelenkázó
kerámia
4,46 m2

032 Vendég
férfi WC
kerámia
3,93 m2

024
Közlekedő
kerámia
6,64 m2

021
Szem.
ffi WC

kerámia
1,66 m2

019
Személyzeti
férfi öltöző

marmóleum
4,14 m2

020
Személyzeti

fürdő
kerámia
5,14 m2

014
Fürdő

kerámia
3,18 m2

017
El. eloszt.

gumip.
0,73 m2kéményT  lehajtható

pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2
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P6 007
Automaták
Kerámia
5,79 m2

011 Személyzeti
étkező

marmóleum
19,18 m2

013 Pihenő
marmóleum
19,02 m2
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Teremgarázs kontúrja
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meglévő ablaknyílás elfalazása 5-9 raszterközben
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Emelet kontúrja

P7

Kapu,
Sorompó

K1

M
űtő

légcsatorna

TERVEZETT
LIFT

B3

FEDETT-NYITOTT
PARKOLÓ TERÜLET

Fedett
mező

Fedett
mező

A5
A5

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

KERÉKPÁRTÁROLÓ (4 HELY)

053
AGGREGÁTOR

TÉR
műgyanta
15,78 m2

054
GÉPÉSZETI TÉR

műgyanta
58,14 m2

050
DOLGOZÓI
PARKOLÓ
műgyanta
181,44 m2

055
UPS & RACK
HELYISÉG

gumi
6 m2

056
ELEKTROMOS

HELYISÉG
gumi
6 m2

006
Veszélyes hull

Kerámia
kerámia
2,75 m2

052
LIFT ELŐTÉR

műgyanta
5,64 m2

051
RAKTÁR
műgyanta
28,59 m2
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D1

D1

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

meglévő
lift

TŰZSZAKASZ HATÁR

Emelet kontúrja Emelet kontúrja

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 1.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 2.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 3.

D2

D2
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KA

SZ
 H

AT
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Tervezett Á3
általános szintterület

lift előtér:
9,09 m2

Tervezett Á4
általános szintterület

gépészet:
104,29 m2

5,4
95

2,57
7,48

10,045

10,045

6,595
16,64

15
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4,8
45

7,8
8

3,53 35 3,75 35 3,75 35 3,75 1,065

40
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Meglévő Á0
általános szintterület

földszint:
429,64 m2
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Tervezett P2
parkolási szintterület

dolgozói parkoló:
222,91 m2

Tervezett Á5
általános szintterület

raktár:
34,66 m2

Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő

M = 1:100
É-04.2

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

0 FÖLDSZINT IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



16,37 m2

22,32 m2

Közlekedő
bővítése
10,60 m2

Szabadlépcső
áttört fémfelület 7,13 m2

Szabadlépcső
pihenő

áttört fémfelület 3,14 m2

Szabadlépcső és pihenő
áttört fémfelület

6,67 m2
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Alacsonyabban fekvő terep
ábrázolását lásd földszinti alaprajzon

új válaszfal

új válaszfal

terpesztett fémháló
árnyékoló

terpesztett fémháló árnyékoló

meglévő-megmaradó
felújított támfal-kerítés

meglévő-megmaradó
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elektromos autótöltő

korlát
mellvéd

bontandó fal kontúrja

bontandó fal kontúrja
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KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

TERVEZETT
FELSZÍNI PARKOLÓ

gyeprács

151
SZOBA 1.

marmóleum
15,29 m2

150
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

83,54 m2

152
SZOBA 2.

marmóleum
15,29 m2

153
SZOBA 3.

marmóleum
15,29 m2

154
SZOBA 4.

marmóleum
18,02 m2

155
SZOBA 5.

marmóleum
15,29 m2

156
SZOBA 6.

marmóleum
15,29 m2

157
SZOBA 7.

marmóleum
22,73 m2

158
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

160
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

159
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

162
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

161
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

163
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

164
FÜRDŐ

marmóleum
6,27 m2

165
BETEGKONYHA

marmóleum
19,06 m2

166
NŐVÉRÁLLÁS

marmóleum
15,62 m2

168
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

4,5 m2 169
ORVOSI SZOBA

marmóleum
17,59 m2

167
NŐVÉRDOLGOZÓ

marmóleum
8,53 m2

172
TISZTA RUHA RAKTÁR

marmóleum
4,22 m2

173
ÁPOLÁSI ESZKÖZ

RAKTÁR
marmóleum

5,45 m2

170
TAKSZER.,

HULLADÉKT.
marmóleum

2,94 m2
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SZENNYES,

ÁGYTÁLMOSÓ
marmóleum

4,03 m2
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101
Közlekedő-

váró
kerámia

102
Recepció
kerámia
4,24 m2

103
Orvosi

szoba/pihenő
marmóleum

6,27 m2

105
UH vizsgáló
marmóleum
23,14 m2 107

Konzultációs
szoba

marmóleum
15,65 m2

108
Rendelő

marmóleum
23,39 m2

109
Nőgyógyászat
marmóleum
24,50 m2

110
Nőgyógyászat
marmóleum
25,58 m2

111
Konzultációs

szoba
marmóleum
13,88 m2

112
Konzultációs

szoba
marmóleum
14,56 m2

113
Előtér

kerámia
2,09 m2

114
Vendég női

WC
kerámia
8,86 m2

115
Pelenkázó
kerámia
2,41 m2

116
Előtér

kerámia
2,15 m2

117
Vendég férfi

WC
kerámia
4,07 m2

118
Előtér
marm.

1,74 m2
119

Mintaadó
marmóleum

5,81 m2

120 Előtér
kerámia
1,65 m2

121 Sz. WC
kerámia
1,35 m2

122
Gyenge
áramú

központ
marmóleum

5,51 m2

123
El. eloszt.

gumip.
1,00 m2

 lehajtható
pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2

A
B

C
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CVS mintavétel
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meglévő
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FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő
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19 Meglévő Á1
általános szintterület

1. emelet:
434,39 m2

Tervezett Á6
általános szintterület

fektető szint:
365,62 m2

M = 1:100
É-04.3

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

1 EMELET IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE
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Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő
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B3 INTENZÍV ZÖLDTETŐ
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TAK.
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KÖZLEKEDŐ
marmóleum

34,28 m2

251
VEZETŐI IRODA

marmóleum
23,15 m2
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ADMIN

marmóleum
15,47 m2
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TÁRGYALÓ
marmóleum

19,45 m2
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IRODA

marmóleum
16,46 m2
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TEAKONYHA
marmóleum

8,96 m2
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MOSDÓ

marmóleum
3,45 m2

257
WC

marmóleum
1,53 m2
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GÉPÉSZET
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Lépcső

201
Közlekedő
kerámia

47,66 m2

205
Iroda

marmóleum
15,41 m2
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Iroda

marmóleum
22,91 m2
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Labor -
kutató
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48,55 m2
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Labor -
kutató
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34,28 m2
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Labor -
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29,81 m2
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Iroda

marmóleum
14,97 m2
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Előtér

kerámia
1,91 m2
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Személyzeti

női WC
kerámia
5,13 m2214 Sz. ffi WC

kerámia
1,43 m2

215 Előtér
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1,60 m2
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Közlekedő
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Közlekedő/
teakonyha

marmóleum
8,42 m2

218
T.szer szek.

kerámia
0,80 m2

211
El. eloszt.

gumip.
1,08 m2
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Orvosi szoba
marmóleum
6,74 m2

219

203
Labor-kutató
marmóleum
75,69 m2

202
Labor

marmóleum
18,45 m2

220
Közlekedő

marmóleum
15,56 m2

Meg
sz

űn
t

Tá
rg

ya
ló

M = 1:100

33,63

7,0
2

1,8
4

4,2
2

19 33,29 15

7,0
2

1,9
8

4,0
8

2,661,8
2

13
,08

1,19 12,42

7,4
9

1,8
4

4,6
4

19

19

2,4
5

3,3
7

8,1
5

13,61

13
,97

Tervezett Á7
általános szintterület

iroda szint:
170,82 m2

Meglévő Á2
általános szintterület

2. emelet:
434,39 m2

É-04.4

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

2 EMELET IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS
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T30

meglévő
hírközlés közmű

Dilatáció

17
 %

8,
5 

%
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előtető széleelőtető széle

új kerítésszakasz

csapadékvíz
lefolyócső

3 %

1

001
Szélfogó
Kerámia
4,09 m2

002 Váró
kerámia

72,60 m2

003 Vérvétel
Marmóleum
15,18 m2

004
Szélfogó
Kerámia
3,08 m2

005 Személyzeti
ruhatár
Kerámia
3,28 m2

008 Közlekedő
marmóleum
14,76 m2

010 Női
öltöző

marmóleum
12,22 m2

022
Raktár

Kerámia
17,97 m2

025 Kuka
tároló

Kerámia
4,89 m2

026 Konzultációs
szoba

Lyme rendelő
15,18 m2

027 Konzultációs
szoba

Onkológia
15,97 m2

Recepció

033 Központi
takarítószer tároló

Kerámia
12,37 m2

031
Személyzeti női

fürdő
kerámia
4,42 m2

009 Szem.
női WC
kerámia
3,43 m2

023
Mozgássérült/

női WC/
pelenkázó
kerámia
4,46 m2

032 Vendég
férfi WC
kerámia
3,93 m2

024
Közlekedő
kerámia
6,64 m2

021
Szem.
ffi WC

kerámia
1,66 m2

019
Személyzeti
férfi öltöző

marmóleum
4,14 m2

020
Személyzeti

fürdő
kerámia
5,14 m2

kéményT  lehajtható
pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2
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Automaták
Kerámia
5,79 m2
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Teremgarázs kontúrja

1 2 3 4 6

meglévő ablaknyílás elfalazása 5-9 raszterközben
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MEGLÉVŐ
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TÁMFALGARÁZSSOR

MEGLÉVŐ
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TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
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rja

Emelet kontúrja
Kapu,
Sorompó

K1

M
űtő

légcsatorna

TERVEZETT
LIFT

B3

FEDETT-NYITOTT
PARKOLÓ TERÜLET

Fedett
mező

Fedett
mező

A5
A5

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

053
AGGREGÁTOR

TÉR
műgyanta
15,78 m2

054
GÉPÉSZETI TÉR

műgyanta
58,14 m2

055
UPS & RACK
HELYISÉG

gumi
6 m2

056
ELEKTROMOS

HELYISÉG
gumi
6 m2

006
Veszélyes hull

Kerámia
kerámia
2,75 m2

052
LIFT ELŐTÉR

műgyanta
5,64 m2
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D1

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

meglévő
lift

TŰZSZAKASZ HATÁR

Emelet kontúrja Emelet kontúrja

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 1.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 2.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 3.

TŰ
ZS

ZA
KA

SZ
 H

AT
ÁR 16,37 m2

22,32 m2

Közlekedő
bővítése
10,60 m2

Szabadlépcső
áttört fémfelület 7,13 m2

Szabadlépcső
pihenő

áttört fémfelület 3,14 m2

Szabadlépcső és pihenő
áttört fémfelület

6,67 m2
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Alacsonyabban fekvő terep
ábrázolását lásd földszinti alaprajzon

új válaszfal

új válaszfal

terpesztett fémháló
árnyékoló

terpesztett fémháló árnyékoló

meglévő-megmaradó
felújított támfal-kerítés
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elektromos autótöltő

korlát
mellvéd

bontandó fal kontúrja

bontandó fal kontúrja
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TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
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TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

B3

B3

P11

K1

TERVEZETT
LIFT

B3

P2

Ús
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ka
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KIÜRÍTÉS ÚTVONAL

TERVEZETT
FELSZÍNI PARKOLÓ

(TEREMGARÁZS ZÁRÓFÖDÉMÉN)
aszfalt burkolat

So
rom

pó

Le
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sz
ke

dő
 lá

nc

TERVEZETT RÁMPAaszfalt burkolat

Fedett mező Fedett mező

A5
A5

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

TERVEZETT
FELSZÍNI PARKOLÓ

gyeprács

151
SZOBA 1.

marmóleum
15,29 m2

150
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

83,54 m2

152
SZOBA 2.

marmóleum
15,29 m2

153
SZOBA 3.

marmóleum
15,29 m2

154
SZOBA 4.

marmóleum
18,02 m2

155
SZOBA 5.

marmóleum
15,29 m2

156
SZOBA 6.

marmóleum
15,29 m2

157
SZOBA 7.

marmóleum
22,73 m2

158
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

160
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

159
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

162
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

161
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

163
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

164
FÜRDŐ

marmóleum
6,27 m2

165
BETEGKONYHA

marmóleum
19,06 m2

166
NŐVÉRÁLLÁS

marmóleum
15,62 m2

168
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

4,5 m2 169
ORVOSI SZOBA

marmóleum
17,59 m2

167
NŐVÉRDOLGOZÓ

marmóleum
8,53 m2

172
TISZTA RUHA RAKTÁR

marmóleum
4,22 m2

173
ÁPOLÁSI ESZKÖZ

RAKTÁR
marmóleum

5,45 m2

170
TAKSZER.,

HULLADÉKT.
marmóleum

2,94 m2

171
SZENNYES,

ÁGYTÁLMOSÓ
marmóleum

4,03 m2
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101
Közlekedő-

váró
kerámia

102
Recepció
kerámia
4,24 m2

103
Orvosi

szoba/pihenő
marmóleum

6,27 m2

105
UH vizsgáló
marmóleum
23,14 m2 107

Konzultációs
szoba

marmóleum
15,65 m2

108
Rendelő

marmóleum
23,39 m2

109
Nőgyógyászat
marmóleum
24,50 m2

110
Nőgyógyászat
marmóleum
25,58 m2

111
Konzultációs

szoba
marmóleum
13,88 m2

112
Konzultációs

szoba
marmóleum
14,56 m2

113
Előtér

kerámia
2,09 m2

114
Vendég női

WC
kerámia
8,86 m2

115
Pelenkázó
kerámia
2,41 m2

116
Előtér

kerámia
2,15 m2

117
Vendég férfi

WC
kerámia
4,07 m2

118
Előtér
marm.

1,74 m2
119

Mintaadó
marmóleum

5,81 m2

120 Előtér
kerámia
1,65 m2

121 Sz. WC
kerámia
1,35 m2

122
Gyenge
áramú

központ
marmóleum

5,51 m2

123
El. eloszt.

gumip.
1,00 m2

 lehajtható
pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2

A
B

C

137,33 m2106
CVS mintavétel

marmóleum

104
CTG vizsgáló
marmóleum

A
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B
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2 2

4 4

5 5
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TERVEZETT FEKTETŐ SZINT MEGLÉVŐ ÉPÜLET
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meglévő
lift

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT
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Meglévő
beépített terület:

456,90 m2

Tervezett
beépített terület:

488,23 m2

Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő

1. EMELET ALAPRAJZA

FÖLDSZINT ALAPRAJZA

1. EMELET ALAPRAJZA

FÖLDSZINT ALAPRAJZA

M = 1:100
É-04.5

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

BEÉPÍTETTSÉG IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



6090

Pm 90

2,10
1,40

2,10
90

2,10
1,40

2,10
90

T6
0

2,10
1,60

2,1
090

6090

Pm 90

T6
0

2,10
1,50

T

2,1
0

1,0
0

3,05
3,50

2,1
0

1,5
0

2,1
0

90

2,10
1,00

2,10
90

2,1
0

90 2,1
0

902,1
0

1,5
0

2,1
0

90 2,1
0

90

2,10
1,50

2,10
1,00

2,1
0

90

2,10
90

2,1
075 2,1
090

T30

2,1
090

2,1
0

90

T30

2,1
0

90

2,10
1,50

2,1
0

90

2,10
1,00

T

2,10
1,20

T

2,10
1,00

T

2,10
1,00

2,1
0

90

16

9,35 5

32 5

5,11

5,81

20
16

2,70

1,20
10

2,19
15 5

12 5

26
5,3

0
2,8

5
2,7

5
2,5

5
26

26
5,3

0
2,8

5
2,7

5
2,5

5
26

13
,97

1,995 10 5,49 16 20 5,60 20 5,60 20 5,60 20 16

OK
: 4

,25

EK
: 5

,00

EK: 5,00

10
,55

20
1,2

0
15

1,3
5

15
1,7

3
15

1,5
7

15
1,5

0

15
4,0

5
15

2,4
0

15
2,4

0
15

1,5
0

15

16
20

5,1
0

20
7,9

5
20

16
15 4,05 20 3,00 20 15 2,25 20 16

16 20
2,58

10 1,60 20 16

10
2,20

10
1,60

10
1,60

10
3,26 5

25 5

1,1
1

16 20
4,28

20 16
5,00

27

20,59 5

5,9
4

4,9
2

4
9,0

7
26

16
20

2,9
0

10
2,1

0
20

-4,15

-3,83

-4,24

-4,17

214,79

214,98

-4,50

-4,15

-4,15 -4,15

-3,77

21
5,
61
=-
3,
33

-3,77

~-3,58

-4,17

-3,77

-4,17

-4,17

~-3,79

-4,15

14,3 %

B1

B2

A1
A1

A2
A2

A3

A3

A4
A4

ISTEN
H

EG
YI Ú

T

P2

OLDALKERT

ELŐKERT

OLDALKERT

A5
A5

9813/3
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TERVEZETT
LIFT

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÁMFALGARÁZSSOR

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

B3

EI60 - tűzgátló függöny

KIÜRÍTÉS ÚTVONAL

KIEMELT SZEGÉLY BURKOLATVÁLTÁS

KISZELLŐZÉS

ELEKTROMOS TÖLTÉSI PONT
KIÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG

RACK

TAK.SZER.

TELEKHATÁR

TE
LE

KH
AT

ÁR

TELEKHATÁR

MENTŐ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (3 HELY)

-128
ORVOSTECHNOLÓGIAI

GÉPÉSZET
műgyanta
11,67 m2

-127
ORVOSI GÁZ

LEFEJTŐ
műgyanta
8,51 m2

-125
HULL. TÁROLÓ

műgyanta
5,42 m2

-101
ELŐTÉR

gumi
9,32 m2

-126
KÖZLEKEDŐ

műgyanta
6,24 m2

-122
FEDETT

MENTŐBEÁLLÓ
műgyanta
59,2 m2

-123
PARKOLÓ
műgyanta
31,41 m2

-124
VESZ.HULL.

TÁROLÓ
műgyanta
3,63 m2
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 TERVEZETT TEREPSZINT ALATTI MŰTŐTERVEZETT TÁMFALGARÁZS
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-120
MŰTŐ 1.

gumi
28,56 m2

-121
MŰTŐ 2.

gumi
28,56 m2

-103
ZSILIP
gumi

3,57 m2

-113
SZENNYES

MŰSZER GYŰJTŐ
gumi

7,32 m2

-115
ÁTFEKTETŐ

gumi
10,13 m2

-105
ELŐTÉR

gumi
1,57 m2

-111
ZSILIP
gumi

7,2 m2

-106
FEHÉR ÖLTÖZŐ

gumi
7,79 m2

-107
WC - ZUHANYZÓ

gumi
3,22 m2

-109
ZÖLD KI

gumi
3,36 m2-108

ZÖLD BE
gumi

2,43 m2

-118
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,08 m2

-114
TAKSZER.

gumi
3,36 m2

-110
HULLADÉKT-, VESZÉLYES

HULL. TÁR
gumi

3,36 m2

-116
KÉTÁGYAS ELŐKÉSZÍTŐ

gumi
25,2 m2

-117
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,74 m2

-104
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

6,88 m2

-119
BEMOSAKODÓ

gumi
9,52 m2

-102
ELŐTÉR

gumi
13,85 m2

-112
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

17,89 m2
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előtető széleelőtető széle

új kerítésszakasz

3 %

1

001
Szélfogó
Kerámia
4,09 m2

002 Váró
kerámia

72,60 m2

003 Vérvétel
Marmóleum
15,18 m2

004
Szélfogó
Kerámia
3,08 m2

005 Személyzeti
ruhatár
Kerámia
3,28 m2

008 Közlekedő
marmóleum
14,76 m2

010 Női
öltöző

marmóleum
12,22 m2

012 Előtér
marmóleum

3,61 m2

015
Rendelő

marmóleum
28,16 m2

018
Öltöző

marmóleum
13,23 m2

022
Raktár

Kerámia
17,97 m2

025 Kuka
tároló

Kerámia
4,89 m2

026 Konzultációs
szoba

Lyme rendelő
15,18 m2

027 Konzultációs
szoba

Onkológia
15,97 m2

028
Öltöző

marmóleum
3,00 m2 029

Rendelő
marmóleum
22,24 m2

030 Közlekedő
marmóleum
15,02 m2

Recepció

033 Központi
takarítószer tároló

Kerámia
12,37 m2

034 Előtér
marmóleum

2,5 m2

031
Személyzeti női

fürdő
kerámia
4,42 m2

009 Szem.
női WC
kerámia
3,43 m2

023
Mozgássérült/

női WC/
pelenkázó
kerámia
4,46 m2

032 Vendég
férfi WC
kerámia
3,93 m2

024
Közlekedő
kerámia
6,64 m2

021
Szem.
ffi WC

kerámia
1,66 m2

019
Személyzeti
férfi öltöző

marmóleum
4,14 m2

020
Személyzeti

fürdő
kerámia
5,14 m2

014
Fürdő

kerámia
3,18 m2

017
El. eloszt.

gumip.
0,73 m2kéményT  lehajtható

pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2

1 2 3 4 6 7 8 9

007
Automaták
Kerámia
5,79 m2

011 Személyzeti
étkező

marmóleum
19,18 m2

013 Pihenő
marmóleum
19,02 m2
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MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

P7
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Fedett
mező

Fedett
mező

KERÉKPÁRTÁROLÓ (4 HELY)

050
DOLGOZÓI
PARKOLÓ
műgyanta
181,44 m2

006
Veszélyes hull

Kerámia
kerámia
2,75 m2

051
RAKTÁR
műgyanta
28,59 m2
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D1

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

meglévő
lift

TŰZSZAKASZ HATÁR

Emelet kontúrja

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 1.

D2

D2

TŰ
ZS
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 H

AT
ÁR

Tervezett TA1
terepszint alatti beépítés

250,34 m2

13
,97

17,92

41
12

,19

41
6,3

7
5,4

1
41

1,34

30 3,75 35 3,75 35 3,75 35 3,75 495

30 16,05 495

Meglévő
terepszint alatti

beépítettség:
208,48 m2

Tervezett
terepszint

alatti beépítés
257,57 m2

-1
. M
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Ő 
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A
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M = 1:100

Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség: Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 456,90 456,90 m2

2 Tervezett új épületrész 488,23 m2

456,90 945,13 m2
Összes beépített terület:

Beépítettség: Parkolási szintterület:

"-1 szint" "0 szint" Összesen

1 Tervezett dolgozói parkoló 222,91 222,91 m2

2 Tervezett mentőbeálló/parkoló 103,03 103,03 m2

Összes parkolási szintterület: 103,03 222,91 325,94 m2

Tervezett

Általános szintterület:
"-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen "-1 szint" "0 szint" "1 szint" "2 szint" Összesen

1 Meglévő épület 429,64 434,39 434,39 1298,42 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42
2 Tervezett épületrész 292,43 148,04 365,62 170,82 976,91

Összes általános szintterület: 0,00 429,64 434,39 434,39 1298,42 292,43 577,68 800,01 605,21 2275,33

TervezettMeglévő

É-04.6

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTETTSÉG
IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
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mÉK
113,13 m2

ÉSZAKKELETI HOMLOKZAT

EREDETI TEREP

Megnevezés Azonosító F (m2) L (m)
Új Zalatnai tDK1 268,49 30,60
Megl. Zalatnai mDK 308,96 33,63
Megl. Tusnádi mÉK 113,13 13,08
Megl. Szomszéd mÉNy 316,06 33,63
Új szomszéd tÉNy1 238,83 25,52
Megl. Garázs mG 14,36 5,61
Új Istenhegyi tDNy1 96,26 20,82
Új Istenhegyi tDNy2 12,62 8,93
Összfelület 1368,71
Összes szélesség 171,82
Számított épületmagasság 7,97

Megengedett épületmagasság: min: 5,50 m
max: 8,50 m

M = 1:200
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

ÉPÜLETMAGASSÁG SZÁMÍTÁS IDOMTERVE

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670
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GEODÉZIAI FELMÉRÉST KÉSZÍTETTE: SZENDEFI LÁSZLÓ - SZENDEFI KFT.

É-101

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

GEODÉZIAI FELMÉRÉS

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MEGLÉVŐ HELYSZÍNRAJZ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS
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bontandó fal

meglévő
elektromos közmű

meglévő-megmaradó kerítés

1

001
Szélfogó
Kerámia
4,09 m2

002 Váró
kerámia

72,60 m2

003 Vérvétel
Marmóleum
15,18 m2

004
Szélfogó
Kerámia
3,08 m2

008 Közlekedő
marmóleum
14,76 m2

010 Női
öltöző

marmóleum
12,22 m2

012 Előtér
marmóleum

3,61 m2

015
Rendelő

marmóleum
28,16 m2

018
Öltöző

marmóleum
13,23 m2

022
 Raktár
Kerámia
17,97 m2

025 Kuka
tároló

Kerámia
4,89 m2

026 Konzultációs
szoba

Lyme rendelő
15,18 m2

027 Konzultációs
szoba

Onkológia
15,97 m2

028
Öltöző

marmóleum
3,00 m2 029

Rendelő
marmóleum
22,24 m2

030 Közlekedő
marmóleum
15,02 m2

Recepció

033 Központi
takarítószer tároló

Kerámia
12,37 m2

034 Előtér
marmóleum

2,5 m2

031
Személyzeti női

fürdő
kerámia
4,42 m2

009 Szem.
női WC
kerámia
3,43 m2
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Mozgássérült/

női WC/
pelenkázó
kerámia
4,46 m2

032 Vendég
férfi WC
kerámia
3,93 m2
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Közlekedő
kerámia
6,64 m2
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Szem.
ffi WC
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1,66 m2
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Személyzeti
férfi öltöző
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020
Személyzeti

fürdő
kerámia
5,14 m2

014
Fürdő

kerámia
3,18 m2

017
El. eloszt.

gumip.
0,73 m2kéményT  lehajtható

pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2

A
B

C
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Ruhatár
Értékmegőrző

007
Automaták
Kerámia
5,79 m2

011 Személyzeti
étkező

marmóleum
19,18 m2

013 Pihenő
marmóleum
19,02 m2
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104
CVS

mintavétel
marmóleum

27,11 m2
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CTG
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101
Közlekedő-

váró
kerámia

134,06 m2

102
Recepció
kerámia
4,24 m2

103
Orvosi

szoba/pihenő
marmóleum

6,27 m2

105
UH vizsgáló
marmóleum
23,14 m2 107

Konzultációs
szoba

marmóleum
15,65 m2

108
Rendelő

marmóleum
23,39 m2

109
Nőgyógyászat
marmóleum
24,50 m2

110
Nőgyógyászat
marmóleum
25,58 m2

111
Konzultációs

szoba
marmóleum
13,88 m2

112
Konzultációs

szoba
marmóleum
14,56 m2

113
Előtér

kerámia
2,09 m2

114
Vendég női

WC
kerámia
8,86 m2

115
Pelenkázó
kerámia
2,41 m2

116
Előtér

kerámia
2,15 m2

117
Vendég férfi

WC
kerámia
4,07 m2

118
Előtér
marm.

1,74 m2
119

Mintaadó
marmóleum

5,81 m2

120 Előtér
kerámia
1,65 m2

121 Sz. WC
kerámia
1,35 m2

122
Gyenge
áramú

központ
marmóleum

5,51 m2

123
El. eloszt.

gumip.
1,00 m2
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pH

M

ECCLIPSE
ROCHE

kémény

Lépcső

201
Közlekedő
kerámia

47,66 m2

202
Labor

marmóleum
41,50 m2

203
Labor -
kutató

marmóleum
45,30 m2

204
Tárgyaló

marmóleum
23,27 m2 205

Iroda
marmóleum
15,41 m2

206
Iroda

marmóleum
22,91 m2

207
Labor -
kutató

marmóleum
48,55 m2

208
Labor -
kutató

marmóleum
34,28 m2

209
Labor -
kutató

marmóleum
29,81 m2

210
Iroda

marmóleum
14,97 m2

212
Előtér

kerámia
1,91 m2

213
Személyzeti

női WC
kerámia
5,13 m2214 Sz. ffi WC

kerámia
1,43 m2

215 Előtér
kerámia
1,60 m2

216
Közlekedő

marmóleum
18,46 m2

217
Közlekedő/
teakonyha

marmóleum
8,42 m2

218
T.szer szek.

kerámia
0,80 m2

211
El. eloszt.

gumip.
1,08 m2

meglévő
lift

OLDALKERT
ÉPÍTÉSI HELY HATÁRA

ÉPÍTÉSI HELY HATÁRA
ELŐKERT

ÉP
ÍT

ÉS
I H

EL
Y 

HA
TÁ

RA
EL

ŐK
ER

T

ÉP
ÍTÉ

SI
 H

EL
Y 

HA
TÁ

RA
EL

ŐK
ER

T

5

Orvosi szoba
marmóleum
6,74 m2
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FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

1. EMELETI ALAPRAJZ 2. EMELETI ALAPRAJZ

É-103

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MEGLÉVŐ ALAPRAJZOK

±0,00=218,94 mBf1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS
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MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ NAPELEMEK

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ
TETŐFELÉPÍTMÉNY

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ
MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
FSZ. + 2 EMELET

MAGÁNEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY
TERVEZETT BŐVÍTÉSE

NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
PINCE + FSZ. + 2 EMELET

TERVEZETT
TEREPSZINT ALATTI

TEREMGARÁZS
1 TEREPSZ. ALATTI PARKOLÓ
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TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ

FSZ. + 2 EMELET

LAKÓÉPÜLET
ALACSONY HAJLÁSÚ TETŐ

FSZ. + TETŐTÉR

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ

ALAGSOR + 3 EMELET

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
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LAKÓÉPÜLET
NEM JÁRHATÓ LAPOSTETŐ
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TEREPSZINT
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TÁMFALGARÁZS

P13 parkolófödémen+
P7 teremgarázsban
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TÁMFALGARÁZS

TEREPSZINT
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TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 3.

TÖBBLAKÁSOS
LAKÓÉPÜLET

TÖBBLAKÁSOS
LAKÓÉPÜLET

TÖBBLAKÁSOS
LAKÓÉPÜLET

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ FA
TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TELKEN BELÜL

MEGLÉVŐ FA
TERVEZÉSSEL ÉRINTETT TELKEN KÍVÜL

TERVEZETT ÚJ
FA VAGY SZOLITER CSERJE

RELATÍV MAGASSÁG

ABSZOLUT MAGASSÁG

ÉPÜLET/ÉPÍTMÉNY

ZÖLDFELÜLET

BEÉPÍTETTSÉG SZÁMÍTÁSNÁL
FIGYELEMBE VETT TERÜLET

TEREPSZINT ALATT BEÉPÍTETT TERÜLET

GÉPJÁRMŰ BEHAJTÓ

SZEMÉLYBEJÁRAT

TELEKHATÁR

JELMAGYARÁZAT:

KERÍTÉS

MEGJEGYZÉS:

Zöldfelület kialakítása és tereprendezés
kertépítész munkarész szerint.
Meglévő-, bontandó- és tervezett közművekről
külön közműterv rendelkezik.

GYEPRÁCS

AKADÁLYMENTES PARKOLÓ

PARKOLÓ
ELEKTROMOS AUTÓTÖLTŐVEL
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Beépítési paraméterek Meglévő Tervezett Me.
Min. Max.

Telek területe 2172 2000 m2

Épületmagasság (Ém)
Bővített épület 7,97 5,50 8,50 m

Terepszint alatti beépítettség mértéke 9,60 32,98 35 %
Terepszint alatt beépített terület 208,48 716,39 760,20 m2

Beépítettség mértéke 21,04 43,51 45 %
Telek beépített területe 456,90 945,13 977,40 m2

Zöldfelület mértéke 55,84 30,44 30,00 %
Zöldfelület 1212,77 661,08 651,60 m2

Általános szintterületi mutató 0,60 1,0476 1,10 m2/m2

Általános szintterület 1298,42 2275,33 2389,20 m2

Parkolási szintterületi mutató 0,00 0,15 0,25 m2/m2

Parkolási szintterület 0 325,94 543,00 m2

Építési övezet:
Beépítési mód: SZ SZ
Parkolóhelyek száma 13 28 db

Lk-2/KS-AI5

Megengedett Meglévő Tervezett

1 Meglévő épület 208,48 208,48 m2

2 Tervezett műtő 250,34 m2

3 Tervezett dolgozói parkoló 257,57 m2

208,48 716,39 m2
Összes beépített terület:

Terepszint alatti beépítettség:

É-104

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

TERVEZETT HELYSZÍNRAJZ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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TERVEZETT
LIFT

MEGLÉVŐ ÉPÜLET ALAPOZÁSA

ALSÓ SÍK ISMERETLEN - FELTÁRÁS SZÜKSÉGES

TERVEZETT TEREPSZINT ALATTI BEÉPÍTÉS -

ALAPOZÁSA KIVITELI TERV SZERINT KÉSZÍTENDŐ

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÁMFALGARÁZSSOR

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

B3

B3

EI60 - tűzgátló függöny

KIÜRÍTÉS ÚTVONAL

KIEMELT SZEGÉLY BURKOLATVÁLTÁS

KISZELLŐZÉS

ELEKTROMOS TÖLTÉSI PONT
KIÉPÍTÉSI LEHETŐSÉG
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B3

MENTŐ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (3 HELY)

-128
ORVOSTECHNOLÓGIAI

GÉPÉSZET
műgyanta
11,67 m2

-127
ORVOSI GÁZ

LEFEJTŐ
műgyanta
8,51 m2

-125
HULL. TÁROLÓ

műgyanta
5,42 m2

-101
ELŐTÉR

gumi
9,32 m2

-126
KÖZLEKEDŐ

műgyanta
6,24 m2

-122
FEDETT

MENTŐBEÁLLÓ
műgyanta
59,2 m2

-123
PARKOLÓ
műgyanta
31,41 m2

-124
VESZ.HULL.

TÁROLÓ
műgyanta
3,63 m2
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-120
MŰTŐ 1.

gumi
28,56 m2

-121
MŰTŐ 2.

gumi
28,56 m2

-103
ZSILIP
gumi

3,57 m2

-113
SZENNYES

MŰSZER GYŰJTŐ
gumi

7,32 m2

-115
ÁTFEKTETŐ

gumi
10,13 m2

-105
ELŐTÉR

gumi
1,57 m2

-111
ZSILIP
gumi

7,2 m2

-106
FEHÉR ÖLTÖZŐ

gumi
7,79 m2

-107
WC - ZUHANYZÓ

gumi
3,22 m2

-109
ZÖLD KI

gumi
3,36 m2-108

ZÖLD BE
gumi

2,43 m2

-118
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,08 m2

-114
TAKSZER.

gumi
3,36 m2

-110
HULLADÉKT-, VESZÉLYES

HULL. TÁR
gumi

3,36 m2

-116
KÉTÁGYAS ELŐKÉSZÍTŐ

gumi
25,2 m2

-117
KÖZLEKEDŐ

gumi
4,74 m2

-104
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

6,88 m2

-119
BEMOSAKODÓ

gumi
9,52 m2

-102
ELŐTÉR

gumi
13,85 m2

-112
STERIL ANYAG

RAKTÁR - BEADÓ
gumi

17,89 m2

M = 1:100

231,45

+10,30
JELMAGYARÁZAT:

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ FALSZERKEZET

TERVEZETT MONOLIT VASBETON

TERVEZETT VASALT ALJZAT

TALAJ

KAVICS

KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

EPS HŐSZIGETELÉS

XPS HŐSZIGETELÉS

GIPSZKARTON VÁLASZFAL

RELATÍV MAGASSÁG

ABSZOLUT MAGASSÁG

GÉPJÁRMŰ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

TELEKHATÁR

GYEPRÁCS

ZÖLDFELÜLET

+10,30

231,45

É-105

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

-1 MŰTŐ SZINTI ALAPRAJZ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



1234567

T6
0

2,10
1,20

T60

2,1
0

2,4
0

T60

2,1
0

2,4
0

T60

2,1
0

1,2
0

1,7
9

2,5
0

1,7
9

3,6
5

1,0
01,7

0

 1,73

2,40
3,00

T60

2,6
6

1,6
0

T6
0

2,66
1,60

T6
0

2,10
1,60

T60

2,1
0

2,4
0

2,
0388

2,03
88

2,03
88

2,03
75

2,
10

1,
50

2,03
75

2,03
88

2,
03

88

ü

2,03
1,50

2,
03

1,
00

2,
0388

2,
03

1,
13

2,
03

75 2,
10

1,
00

2,
03

1,
25

2,
10

1,
00

2,
03

88

2,
03

75

2,
10

2,
10

2,
10

3,
25

2,
03

75
2,

0390
2,

03
90

2,
03

75

2,03
88

2,
40

2,
10

2,
18

1,
50

pm 95

2,
10

1,
83

2,
03

1,
00

pm 95

2,
10

1,
83

pm 2,15

90
1,

90

pm
 9

5

1,58
1,84

pm
 9

5

1,58
1,94

pm
 9

5

1,58
1,94

pm
 9

5

1,58
1,17

pm 95

2,
10

1,
83

pm 95

2,
10

1,
83

pm 95

2,
10

1,
83

pm 95

2,
10

1,
83

pm
 2

,3
0

57
1,80

602,
25

601,
10

602,
25

601,
69

601,
10

6090 602,
20

pm 2,35

601,
80

601,
20

601,
20

2,
0340

2

3

4

5

H H

M

±0,00

±0,00

-0,03

±0,00

-1,04

±0,00

2,
0388

É

7085 70
1,

2070
1,

70

2,03

1,25

T6
0

T6
0

T6
0

T6
0

TERVEZETT TÁMFALGARÁZS TERVEZETT GÉPÉSZETI SZINT TERVEZETT BEHAJTÓ MEGLÉVŐ ÉPÜLET

1,50 52 5,28 52 5,28 6,32 5,75 20
1,50 12,12

1,50 17,92 6,14
5,80 5,80 5,80 5,80 26

5,80 5,80 5,80 5,80

OK
: 4

,25

OK
: 4

,25

EK
: 5

,00

EK: 5,00

EK: 5,00

OK: 4,
25

HK: 6,00

3,58 5

2,99

3,2
8

3,6
25

9x28=2,52 90 9x28=2,52

35 11,40 20 3,00 20 2,40 20
12

3

5,00

6,00

5,00

18
5

55
5

3,0
0

35
2,5

0
2,5

0
25

2,5
0

2,5
0

15
5,1

0
25

7

1
13

,96
1,5

0
15

,47

25,56

74
3,3

5

5,0
0

25
5,0

0
25

5,0
0

25
7

32

15
,50

32
4,6

15

4,9
35

15
,82

7 25
4,30

40

6,60

40
4,30

15 17

2,145

2,2
3

5,2
5

19
5

2,2
3

5,2
5

5,2
5

5,3
75

2,3
55

5,0
0

25
7

7,6
7

2,87 5

1,70

12,62

2,475

14,025

17,28

7,8
75

10
,23

4,75

7,00

4,75

7

16,44

6

16,51

5,1
0

8,30 4,80 3,00 1,45

1,9
5

3,8
5

5,0
9

1,5
35

1,5
35

1,2
0

30

4,76 1,56

5,82

9,7
85

4,45 5

4,045

19,28 5

±0,00
-0,24

-1,94

±0,00

-0,02

-0,24

+0,21

-4,24

-0,24

-0,30

-0,02

+1,20

+0,47

+0,66 -0,24

-0,30

-1,45

-0,60

-2,60

-2,20-3,35-4,50

-0,02

-0,24

+0,21

+0,66

±0,00

218,70

218,94

218,92
218,70

217,00

+2,11+2,31

+0,66

-0,02

+2,88

-0,22

-0,10

+0,66

+0,66

+0,19

+1,65

+0,21

-0,02

-0,10

+0,13

+0,13+0,13

T30

meglévő
hírközlés közmű

Dilatáció

17
 %

8,
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8,5 %
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2 %2 %

2 
%

2 
%

előtető széleelőtető széle

új kerítésszakasz

csapadékvíz
lefolyócső

3 %

1

001
Szélfogó
Kerámia
4,09 m2

002 Váró
kerámia

72,60 m2

003 Vérvétel
Marmóleum
15,18 m2

004
Szélfogó
Kerámia
3,08 m2

005 Személyzeti
ruhatár
Kerámia
3,28 m2

008 Közlekedő
marmóleum
14,76 m2

010 Női
öltöző

marmóleum
12,22 m2

012 Előtér
marmóleum

3,61 m2

015
Rendelő

marmóleum
28,16 m2

018
Öltöző

marmóleum
13,23 m2

022
Raktár

Kerámia
17,97 m2

025 Kuka
tároló

Kerámia
4,89 m2

026 Konzultációs
szoba

Lyme rendelő
15,18 m2

027 Konzultációs
szoba

Onkológia
15,97 m2

028
Öltöző

marmóleum
3,00 m2 029

Rendelő
marmóleum
22,24 m2

030 Közlekedő
marmóleum
15,02 m2

Recepció

033 Központi
takarítószer tároló

Kerámia
12,37 m2

034 Előtér
marmóleum

2,5 m2

031
Személyzeti női

fürdő
kerámia
4,42 m2

009 Szem.
női WC
kerámia
3,43 m2

023
Mozgássérült/

női WC/
pelenkázó
kerámia
4,46 m2

032 Vendég
férfi WC
kerámia
3,93 m2

024
Közlekedő
kerámia
6,64 m2

021
Szem.
ffi WC

kerámia
1,66 m2

019
Személyzeti
férfi öltöző

marmóleum
4,14 m2

020
Személyzeti

fürdő
kerámia
5,14 m2

014
Fürdő

kerámia
3,18 m2

017
El. eloszt.

gumip.
0,73 m2kéményT  lehajtható

pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2
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P6 007
Automaták
Kerámia
5,79 m2

011 Személyzeti
étkező

marmóleum
19,18 m2

013 Pihenő
marmóleum
19,02 m2
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9813/3

9812/5

9813/5

Teremgarázs kontúrja

1 2 3 4 6 7 8 9

meglévő ablaknyílás elfalazása 5-9 raszterközben
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MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÁMFALGARÁZSSOR

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET

MEGLÉVŐ
SZOMSZÉD

TÖBBLAKÁSOS LAKÓÉPÜLET
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Emelet kontúrja

P7

Kapu,
Sorompó

K1

M
űtő

légcsatorna

TERVEZETT
LIFT

B3

FEDETT-NYITOTT
PARKOLÓ TERÜLET

Fedett
mező

Fedett
mező

A5
A5

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

KERÉKPÁRTÁROLÓ (4 HELY)

053
AGGREGÁTOR

TÉR
műgyanta
15,78 m2

054
GÉPÉSZETI TÉR

műgyanta
58,14 m2

050
DOLGOZÓI
PARKOLÓ
műgyanta
181,44 m2

055
UPS & RACK
HELYISÉG

gumi
6 m2

056
ELEKTROMOS

HELYISÉG
gumi
6 m2

006
Veszélyes hull

Kerámia
kerámia
2,75 m2

052
LIFT ELŐTÉR

műgyanta
5,64 m2

051
RAKTÁR
műgyanta
28,59 m2
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gépi hő- és

füstelvezetés

légcsatornával
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D1

D1

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

meglévő
lift

TŰZSZAKASZ HATÁR

Emelet kontúrja Emelet kontúrja

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 1.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 2.

TERVEZETT
CSAPADÉKTÁROZÓ 3.

D2

D2
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ZS
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 H

AT
ÁR
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231,45

+10,30
JELMAGYARÁZAT:

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ FALSZERKEZET

TERVEZETT MONOLIT VASBETON

TERVEZETT VASALT ALJZAT

TALAJ

KAVICS

KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

EPS HŐSZIGETELÉS

XPS HŐSZIGETELÉS

GIPSZKARTON VÁLASZFAL

RELATÍV MAGASSÁG

ABSZOLUT MAGASSÁG

GÉPJÁRMŰ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

TELEKHATÁR

GYEPRÁCS

ZÖLDFELÜLET

+10,30

231,45

É-106

ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

0 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



16,37 m2

22,32 m2

Közlekedő
bővítése
10,60 m2

Szabadlépcső
áttört fémfelület 7,13 m2

Szabadlépcső
pihenő

áttört fémfelület 3,14 m2

Szabadlépcső és pihenő
áttört fémfelület

6,67 m2
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TERVEZETT
LIFT
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KIÜRÍTÉS ÚTVONAL

TERVEZETT
FELSZÍNI PARKOLÓ

(TEREMGARÁZS ZÁRÓFÖDÉMÉN)
aszfalt burkolat
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TERVEZETT RÁMPAaszfalt burkolat

Fedett mező Fedett mező

A5
A5

KERÉKPÁR
TÁROLÓ (4 HELY)

TERVEZETT
FELSZÍNI PARKOLÓ

gyeprács

151
SZOBA 1.

marmóleum
15,29 m2

150
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

83,54 m2

152
SZOBA 2.

marmóleum
15,29 m2

153
SZOBA 3.

marmóleum
15,29 m2

154
SZOBA 4.

marmóleum
18,02 m2

155
SZOBA 5.

marmóleum
15,29 m2

156
SZOBA 6.

marmóleum
15,29 m2

157
SZOBA 7.

marmóleum
22,73 m2

158
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

160
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

159
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

162
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

161
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

163
FÜRDŐ

marmóleum
3,28 m2

164
FÜRDŐ

marmóleum
6,27 m2

165
BETEGKONYHA

marmóleum
19,06 m2

166
NŐVÉRÁLLÁS

marmóleum
15,62 m2

168
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

4,5 m2 169
ORVOSI SZOBA

marmóleum
17,59 m2

167
NŐVÉRDOLGOZÓ

marmóleum
8,53 m2

172
TISZTA RUHA RAKTÁR

marmóleum
4,22 m2

173
ÁPOLÁSI ESZKÖZ

RAKTÁR
marmóleum

5,45 m2

170
TAKSZER.,

HULLADÉKT.
marmóleum

2,94 m2

171
SZENNYES,

ÁGYTÁLMOSÓ
marmóleum

4,03 m2
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101
Közlekedő-

váró
kerámia

102
Recepció
kerámia
4,24 m2

103
Orvosi

szoba/pihenő
marmóleum

6,27 m2

105
UH vizsgáló
marmóleum
23,14 m2 107

Konzultációs
szoba

marmóleum
15,65 m2

108
Rendelő

marmóleum
23,39 m2

109
Nőgyógyászat
marmóleum
24,50 m2

110
Nőgyógyászat
marmóleum
25,58 m2

111
Konzultációs

szoba
marmóleum
13,88 m2

112
Konzultációs

szoba
marmóleum
14,56 m2

113
Előtér

kerámia
2,09 m2

114
Vendég női

WC
kerámia
8,86 m2

115
Pelenkázó
kerámia
2,41 m2

116
Előtér

kerámia
2,15 m2

117
Vendég férfi

WC
kerámia
4,07 m2

118
Előtér
marm.

1,74 m2
119

Mintaadó
marmóleum

5,81 m2

120 Előtér
kerámia
1,65 m2

121 Sz. WC
kerámia
1,35 m2

122
Gyenge
áramú

központ
marmóleum

5,51 m2

123
El. eloszt.

gumip.
1,00 m2

 lehajtható
pelenkázó

Lépcső
kerámia
9,10 m2
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CVS mintavétel
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lift

FEDETLEN ÁRNYÉKOLÓ PERGOLA - ACÉL VÁZ, VAKOLT ÉPÍTŐLEMEZ BURKOLAT

M = 1:100

231,45

+10,30
JELMAGYARÁZAT:

MEGLÉVŐ-MEGMARADÓ FALSZERKEZET

TERVEZETT MONOLIT VASBETON

TERVEZETT VASALT ALJZAT

TALAJ

KAVICS

KŐZETGYAPOT HŐSZIGETELÉS

EPS HŐSZIGETELÉS

XPS HŐSZIGETELÉS

GIPSZKARTON VÁLASZFAL

RELATÍV MAGASSÁG

ABSZOLUT MAGASSÁG

GÉPJÁRMŰ
BEHAJTÓ

SZEMÉLY-
BEJÁRAT

TELEKHATÁR

GYEPRÁCS

ZÖLDFELÜLET

+10,30

231,45
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

1 EMELETI ALAPRAJZ

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS
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b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m



Szabadlépcső
7,13 m2

JÁRHATÓ
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B3

B3 INTENZÍV ZÖLDTETŐ
51 CM ÜLTETŐKÖZEGGEL

K1

TERVEZETT
LIFT

B3
TAK.

SZER.

250
KÖZLEKEDŐ
marmóleum

34,28 m2

251
VEZETŐI IRODA

marmóleum
23,15 m2

252
ADMIN

marmóleum
15,47 m2

253
TÁRGYALÓ
marmóleum

19,45 m2
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Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
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Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
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Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor
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Közmű:

Jordán Péter
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Gaál Kinga
tervező munkatárs
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R1.1 - talajon fekvő padló
Noraplan astro ec vezetőképes burkolat hajlított lábazattal
rendszersaját ragasztó
földelt réz háló
használatí víz elleni bevonatszigetelés rendszer
betonalapozó

6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
12 cm lépésálló hőszigetelés
40 cm vasbeton alaplemez
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R2.1 - közbenső födém
0,3 cm Marmóleum padlóburkolat ragasztva
1 rtg. önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
6 cm lépésálló hőszigetelés
20 cm vasbeton födém
20 cm Rockwool fixrock kőzetgyapot árkádszigetelés

(mechanikai rögzítéssel)
kültéri álmenyezet rendszer

R3.1 - intenzív zöldtető
növényzet

51-81 cm ültetőközeg
1 rtg. VLF-200 geotextília
1 rtg. DiaDrain-60 felületszivárgó-vízmegtartó
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

könnyűbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
álmenyezet rendszer

R4.2 - lábazati fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
lábazati vízszigetelés

12 cm Austrotherm XPS Plus P lábazati hőszigetelés
teljes lábazati vakolat rendszer

R4.3 - talajban lévő külső fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

12 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés

R4.1 - általános falszerkezet
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes homlokzati vakolat rendszer

R4.4 - attika
ültetőközeg

1 rtg. VLF-200 geotextília
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés
20 cm monolit vasbeton attikafal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes vakolat rendszer

R4.5 - falszerkezet homlokzati tűzterjedési gátnál
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm A1 v. A2 tűzvédelmi osztályú ásványi szálas

homlokzati hőszigetelés
(Pl. Rockwool Fronrock Super)

teljes homlokzati vakolat rendszer

R5.1 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés

R5.2 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
20 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
20 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
kipszkarton álmennyezet rendszer

R6.1 - talajon fekvő padló parkolóban
többrétegű olajálló műgyanta bevonatrendszer
felületelőkészítés

30 cm vasbeton alaplemez 1,5 % lejtésben
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R6.2 - talajban lévő külső fal parkolóban
beltéri betonfestés

25 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

3 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

A1-A5 METSZET

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670
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TERVEZETT BŐVÍTÉS 1 MEGLÉVŐ ÉPÜLET
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KÜLTÉRI
GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK

JAVASOLT HELYE
ZAJÁRNYÉKOLÓ FALLAL

R1.1 - talajon fekvő padló
Noraplan astro ec vezetőképes burkolat hajlított lábazattal
rendszersaját ragasztó
földelt réz háló
használatí víz elleni bevonatszigetelés rendszer
betonalapozó

6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
12 cm lépésálló hőszigetelés
40 cm vasbeton alaplemez
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R2.1 - közbenső födém
0,3 cm Marmóleum padlóburkolat ragasztva
1 rtg. önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
6 cm lépésálló hőszigetelés
20 cm vasbeton födém
20 cm Rockwool fixrock kőzetgyapot árkádszigetelés

(mechanikai rögzítéssel)
kültéri álmenyezet rendszer

R3.1 - intenzív zöldtető
növényzet

51-81 cm ültetőközeg
1 rtg. VLF-200 geotextília
1 rtg. DiaDrain-60 felületszivárgó-vízmegtartó
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

könnyűbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
álmenyezet rendszer

R4.2 - lábazati fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
lábazati vízszigetelés

12 cm Austrotherm XPS Plus P lábazati hőszigetelés
teljes lábazati vakolat rendszer

R4.3 - talajban lévő külső fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

12 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés

R4.1 - általános falszerkezet
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes homlokzati vakolat rendszer

R4.4 - attika
ültetőközeg

1 rtg. VLF-200 geotextília
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés
20 cm monolit vasbeton attikafal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes vakolat rendszer

R4.5 - falszerkezet homlokzati tűzterjedési gátnál
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm A1 v. A2 tűzvédelmi osztályú ásványi szálas

homlokzati hőszigetelés
(Pl. Rockwool Fronrock Super)

teljes homlokzati vakolat rendszer

R5.1 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés

R5.2 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
20 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
20 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
kipszkarton álmennyezet rendszer

R6.1 - talajon fekvő padló parkolóban
többrétegű olajálló műgyanta bevonatrendszer
felületelőkészítés

30 cm vasbeton alaplemez 1,5 % lejtésben
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R6.2 - talajban lévő külső fal parkolóban
beltéri betonfestés

25 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

3 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

B1-B2-B3 METSZET

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET TERVEZETT TEREPSZINT ALATTI PARKOLÓ

R6.1

R5.1

R6.2

R1.1 - talajon fekvő padló
Noraplan astro ec vezetőképes burkolat hajlított lábazattal
rendszersaját ragasztó
földelt réz háló
használatí víz elleni bevonatszigetelés rendszer
betonalapozó

6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
12 cm lépésálló hőszigetelés
40 cm vasbeton alaplemez
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R2.1 - közbenső födém
0,3 cm Marmóleum padlóburkolat ragasztva
1 rtg. önterülő aljzatkiegyenlítő réteg
6 cm vasalt aljzatbeton
1 rtg. technológiai szigetelés
6 cm lépésálló hőszigetelés
20 cm vasbeton födém
20 cm Rockwool fixrock kőzetgyapot árkádszigetelés

(mechanikai rögzítéssel)
kültéri álmenyezet rendszer

R3.1 - intenzív zöldtető
növényzet

51-81 cm ültetőközeg
1 rtg. VLF-200 geotextília
1 rtg. DiaDrain-60 felületszivárgó-vízmegtartó
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

könnyűbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
álmenyezet rendszer

R4.2 - lábazati fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
lábazati vízszigetelés

12 cm Austrotherm XPS Plus P lábazati hőszigetelés
teljes lábazati vakolat rendszer

R4.3 - talajban lévő külső fal
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat

20 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

12 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés

R4.1 - általános falszerkezet
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes homlokzati vakolat rendszer

R4.4 - attika
ültetőközeg

1 rtg. VLF-200 geotextília
20 cm Austrotherm XPS TOP 50 TB SF hőszigetelés
1 rtg. VLU-500 bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. gyökérálló bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés
20 cm monolit vasbeton attikafal
16 cm Austrotherm AT-H80 homlokzati hőszigetelés

teljes vakolat rendszer

R4.5 - falszerkezet homlokzati tűzterjedési gátnál
beltéri falfestés rendszer vagy balburkolat
glettelés

20 cm monolit vasbeton fal
16 cm A1 v. A2 tűzvédelmi osztályú ásványi szálas

homlokzati hőszigetelés
(Pl. Rockwool Fronrock Super)

teljes homlokzati vakolat rendszer

R5.1 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
25 cm monolit vasbeton födém

betonfestés

R5.2 - parkolótető
4 cm aszfalt kopóréteg
11 cm gépjármű terhelésre méretezett vasbeton lemez
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
5 cm 4/8 zúzalék ágyazat
1 rtg. elválasztó geotextília (min. 140 gr/m2 súlyú)
20 cm gépjármű terhelésre alkalmas hőszigetelés (pl. Ursa xps N-VII-L)
1 rtg. bitumenálló mechanikai védő-elválasztóréteg
2 rgt. bitumenes lemez csapadékvíz elleni vízszigetelés
1 rtg. kellősítés

felbeton 2 % lejtésben
20 cm monolit vasbeton födém

betonfestés
kipszkarton álmennyezet rendszer

R6.1 - talajon fekvő padló parkolóban
többrétegű olajálló műgyanta bevonatrendszer
felületelőkészítés

30 cm vasbeton alaplemez 1,5 % lejtésben
5 cm szigetelést védő szerelőbeton
1 rtg. szigetelésvédelem

bitumenes vastaglemez rétegvíz elleni szigetlés rendszer
1 rtg. kellősítés, bitumenes alapozó réteg
12 cm vasalt szerelőbeton
1 rtg. Dörken Delta-MS lemez
25 cm tömörített kavicságy
1 rtg. geotextília

talaj (előírt terhelési értékben)

R6.2 - talajban lévő külső fal parkolóban
beltéri betonfestés

25 cm monolit vasbeton fal
felületkiegyenlítő cementhabarcs simítás
kellősítés
rétegvíz elleni szigetelés

3 cm Austrotherm XPS TOP 30 SF hőszigetelés
1 rtg. drénlemez szivárgó rendszer
1 rtg. geotextília szűrőréteg

rétegesen tömörített földvisszatöltés
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

C1-C2-D1-D2 METSZET

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MEGLÉVŐ DK - ÉNy HOMLOKZAT - UTCAKÉP

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

MEGLÉVŐ DNy - ÉK HOMLOKZAT

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
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ARCHITECTURAL DESIGN AND URBAN PLANNING
1111 Budapest, Kruspér u. 1/c. Tel: 06 1 209 73 30

info@aduepitesz.hu            C-1-1320

Generál tervező:

TERVEZETT DK - ÉNy HOMLOKZAT - UTCAKÉP

±0,00=218,94 mBf 2023.06.27.1125 Budapest, Zalatnai utca 2. HRSZ.: 9813/5

Építtető:

Dr. Soós Miklós

1125 Budapest,
Zalatnai utca 2.

Istenhegyi Ingatlan Kft.

Képviseli:

Felelős építész tervező:
Gajdos Gergő É 01-6078

+36 70 381 7272okl. építészmérnök

ügyvezető

Bata Balázs
okl. építészmérnök
É 01-6936

Építész tervező:
Dóczi András
okl. építészmérnök
É 01-6443

Tartószerkezet:

Obermayer Éva
okl. szerkezetépítő mérnök
SZÉS1, T-T 01-6463
Czimbalmos Gergely
okl. szerkezetépítő mérnök

Obermayer
Mérnökiroda Kft.

Épületgépészet:

Vrbovszki László
épületgépész mérnök
G 04-0133

Épületvillamosság:

Kósa László
okl. villamosmérnök
V-01-7232
Ulrich Norbert

V-01-11319
Tűzvédelem:

Fenyvesi Zsolt
építésügyi tűzvédelmi tervező
MMK: 01-14166 TUÉ

F.S.Z. Mérnökiroda Kft.

Skripeczky Barnabás
tűzvédelmi tervező munkatárs

Tájépítészet:

Illyés Zsuzsanna
tájépítész

Tájmester Kft.
Orvostechnológia:

Finta Gábor
orvostechnológiai műszaki terv.
EÜT-M, EÜT-G 01-12176

Egészség Tervező
Műhely Kft.

Makara Sándor

EÜT-M, EÜT-G 13-15716
orvostechnológiai műszaki terv.

Közmű:

Jordán Péter
okl. építőmérnök
SZVV-3.2., VZ-TEL 01-2129

Dima Mérnök Iroda Kft.

Tervezés tágya:

Megnevezés:

K1 01 5028
Gaál Kinga
tervező munkatárs

TomKit Épületvillamossági
Kft.

VRB-Terv Kft.

Tervező munkatárs:

C-01-02578 C-04-00292

okl. villamosmérnök

C-01-02318

C-13-001151 C-01-03312 C-01-02670

ISTENHEGYI GÉNDIAGNOSZTIKAI CENTRUM
ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
MÓDOSÍTÁS

G É N D I A G N O S Z T I K A
b i z a l o m é s s z a k é r t e l e m
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Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 
Polgármester 

 

  
Istenhegyi Ingatlan Kft. 
(Képviseli: Dr. Soós Miklós) 
1125 Budapest, Zalatnai utca 2. 

 
 

Iktatási szám: XIII/826-2/2023. 

Ügyintéző: Tölgyesi-Morvai Krisztina  

1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 

Telefon: +36 1 224 5900/5218 

+36 70 938 9632 

Fax: +36 1 224 5905 
e-mail: tolgyesi-morvai.krisztina@hegyvidek.hu 

www.hegyvidek.hu 

 
Tárgy: Településképi vélemény a Budapest XII. kerület, 
Zalatnai utca 2. szám alatti és 9813/5 helyrajzi számú 

ingatlanra vonatkozóan 

7 / 2 0 2 3 .  S Z .  

T E L E P Ü L É S K É P I  V É L E M É N Y  

Kérelmére tájékoztatom, hogy a településkép védelméről szóló 25/2021. (IX. 28.) Budapest Főváros XII. 
Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete 
(a továbbiakban: Ör.), valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Korm. r.) alapján 

a tervezett építési tevékenységet engedélyezésre javasolom.  

Indoko lás  

A kérelmező településképi vélemény iránti kérelmet nyújtott be 2023.06.27. napján hivatalunkhoz. (Az 
ügyintézési határidő: 2023.07.12.) Megállapítom, hogy a benyújtott kérelem, valamint melléklete megfelel 
a Korm. r. 45. § (2) és (3) bekezdésében valamint az Ör. 48. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott formai 
és tartalmi követelményeknek. 

Helyszín: Budapest XII. kerület, Zalatnai utca 2., 9813/5 helyrajzi számú ingatlan 
Építtető:  
 
 
Tervező: 
 
 
Történeti városrész: Kissvábhegy 
Meghatározó karakter: kisvárosias karakter 
Övezeti besorolás: Lk-2/Ks-ai-5 
Hatályos szabályozási terv: Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Kissvábhegy 
Kerületi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: KÉSZ) 

Szabályozási tervi kötöttség:    
Korlátozás: régészeti lelőhely 
Rendeltetés meghatározása: egészségügyi 

A tervezett építési tevékenység rövid leírása: meglévő épület bővítése 

 

Gajdos Gergő, É01-6078 
1111 Budapest, Kruspér utca 1/c. földszint 1. 
Munkatársak: Bata Balázs, Dóczi András 
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A Hegyvidéki Tervtanács (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.) 2023. július 5-én 9:00 órai 
kezdettel megtartott ülésén (helyszín: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat alagsori tárgyalóterem) a településképi vélemény megalapozásául a benyújtott 
tervdokumentációt előzetesen megvizsgálta a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 
szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében, a Korm. r. 44. § (3) bekezdésében, 
valamint az Ör. 50. §-ban meghatározott minősítési szempontokra figyelemmel a következőket állapította 
meg: 

(A szavazati joggal rendelkező tagok száma: 4 fő. A résztvevő, szavazattal rendelkező tagok 
száma alapján a tervtanács határozatképes.) 

„A Budapest XII. kerület, Zalatnai út 2. szám alatti, 9813/5 helyrajzi számú ingatlanon az Istenhegyi 
Géndiagnosztika egészségügyi rendeltetésű épülete áll. Építtető célja a meglévő épület bővítésével 
komplex egyészségügyi központ létrehozása. 

A fejlesztés hosszútávú koncepcióját a Hegyvidéki Tervtanács 2022. augusztus 29-i ülésén dicsérettel 
támogatta. A tervezett bővítés Istenhegyi út felőli tömegének megvalósítását azonban a korábban hatályos 
építési szabályzat nem tette lehetővé. Előbbiek miatt Építtető a fejlesztés ütemezett megvalósítása mellett 
döntött. Az 1. ütem tervét a Polgármester 44/2022. számú településképi véleményében engedélyezésre 
javasolta. 

Időközben módosult a területre vonatkozó szabályozási terv. A hatályos KÉSZ már lehetővé teszi a 
korábbinál nagyobb volumenű tervezési program megvalósítását. Jelen településképi véleményezési 
eljárás a teljes fejlesztés megvalósítására irányul. 

A tervtanácsi tagok egyetértettek abban, hogy a benyújtott dokumentáció magas minőségű építészeti 
munka. A meglévő épület bővítésére városképi szempontból adekvát választ ad a terv. 

A benyújtott dokumentáció alapján a terv kismértékben módosult a korábban tárgyalt koncepciótervhez 
képest. Az épülettömeg az Istenhegyi út irányában megnőtt, a bővítést a meglévő épülettől tömegben 
elválasztó híd megszűnt, a végeredmény zömökebb lett. A megnövekedett volumen ellenére az épület 
egységesebb lett és a határozott, tiszta építészeti formálás is megmaradt. 

Az épületek tér-, és tömegaránya megfelelő, a tervezett beépítés logikus, figyelembe veszi a környezeti 
adottságokat. Városképi szempontból kedvező, hogy az új épületszárny az Istenhegyi úti épületek 
tömegképzéséhez és a kialakult térfalhoz kapcsolódik. Az új beépítés az utcaképi karakter szempontjából 
meghatározó támfalgarázssorral érzékeny építészeti kapcsolatot teremt, a lépcsősen kialakított 
épülettömeg szépen zárja le az Istenhegyi úti térfalat az utcasarkon. 

A meglévő épület homlokzata is felújításra kerül, így az épületegyüttes építészeti minősége és városképi 
megjelenése egységes lesz. Az alkalmazott homlokzati elemek, árnyékolók városképi szempontból 
támogathatók. 

A Zsűri megállapította, hogy a tervezett parkolási rend kedvező irányba változott. Funkcionális 
szempontból előnyös, hogy a dolgozói- és a vendégparkolók elkülönítve kerülnek kialakításra. 

A Főépítész kiemelte, hogy az épületfeliratok és logók tervezett homlokzati pozíciója és mérte városképi 
szempontból támogatható, harmonikus homlokzatfelületek jönnek létre. 

Dicséretes, hogy a lapostetőn elhelyezett gépészeti berendezések takartan kerülnek elhelyezésre. Javasolt 
a kiviteliterv készítése során is a takart kialakításra különös hangsúlyt fektetni. 

A Tervtanács településképi szempontból a benyújtott tervdokumentációt engedélyezésre, illetve a 
tervdokumentáció alapján az építési tevékenységet megvalósításra ajánlja.” 
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Kiegészítő tá jékoztatás  

A Korm. r.45. § (9) bekezdése szerint a településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, 
az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható. 

A településképi vélemény nem mentesíti az érintetteket a hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatása, 
illetve a hatósági eljárásban szükséges követelmények teljesítése alól, építési tevékenységre nem jogosít.  

Budapest Hegyvidék, 2023. július 11. 

  Pokorni Zoltán 
  polgármester
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Tárgy: Tervtanácsi konzultációs vélemény a Budapest 
XII. kerület, Zalatnai út 2. szám alatti és 9813/5 helyrajzi 
számú ingatlanra vonatkozóan 

T E R V T A N Á C S I  K O N Z U L T Á C I Ó S  V É L E M É N Y  

( E M L É K E Z T E T Ő )  

Ajánlás  

A Tervtanács a konzultációs vázlatterv koncepcióját támogatja  

Indoklás  

A kérelmező tervtanácsi konzultáció iránti kérelmet nyújtott be 2022.08.22. napján hivatalunkhoz.  

Helyszín: Budapest XII. kerület, Zalatnai út 2., 9813/5 helyrajzi számú ingatlan 
Építtető:  
 
 
Tervező: 
 
 
Történeti városrész: Kissvábhegy 
Meghatározó karakter: kisvárosias karakter 
Övezeti besorolás: Lk-2/Ks-Ai5 
Hatályos szabályozási terv: Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-

testületének 35/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Kissvábhegy 
Kerületi Építési Szabályzatáról (a továbbiakban: KÉSZ) 

Szabályozási tervi kötöttség:   
Korlátozás: régészeti lelőhely 
Rendeltetés meghatározása: egészségügyi 

A tervezett építési tevékenység rövid leírása: meglévő épület bővítése 

(A szavazati joggal rendelkező tagok száma: 5 fő. A résztvevő, szavazattal rendelkező tagok 
száma alapján a tervtanács határozatképes.) 
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A Hegyvidéki Tervtanács (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25., Budapest Főváros XII. 
kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal) 2022. augusztus 29-én 9:00 órai kezdettel megtartott online 
ülésén a benyújtott tervdokumentációt konzultatív jelleggel megvizsgálta: 

„A Budapest XII. kerület, Zalatnai út 2. szám alatti, 9813/5 helyrajzi számú ingatlanon az Istenhegyi 
Géndiagnosztika egészségügyi rendeltetésű épülete áll. 

Építtető célja a meglévő épület bővítésével komplex egyészségügyi központ létrehozása. Tervező a 
telepítésre előzetesen két elvi koncepciót vizsgált meg.  

A kidolgozott tervváltozatban a bővítés főtömege az Istenhegyi út felől kerül kialakításra. A meglévő 
fszt+2 szintes épületet új épületszárnnyal bővül (pince + fszt + 1 em), az így keletkező két tömeg 
kapcsolatát üveghíd beépítése biztosítja. 

A tervtanácsi tagok egyetértettek abban, hogy a bemutatott koncepcióterv magas minőségű építészeti 
munka. A meglévő épület bővítésére városképi szempontból adekvát választ ad a terv 

Az épületek tér-, és tömegaránya megfelelő, a tervezett beépítés logikus, figyelembe veszi a környezeti 
adottságokat. Városképi szempontból kedvező, hogy az új épületszárny az Istenhegyi úti épületek 
tömegképzéséhez és a kialakult térfalhoz kapcsolódik. Az új beépítés az utcaképi karakter szempontjából 
meghatározó támfalgarázssorral érzékeny építészeti kapcsolatot teremt, a lépcsősen kialakított 
épülettömeg szépen zárja le az Istenhegyi úti térfalat az utcasarkon. 

Megjegyzésként elhangzott, hogy tömegformálási szempontból a bővítmény emeleti sarkának lekerekítése 
logikusabb lenne az ellenkező oldalon, a Zalatnai utca - Istenhegyi út csatlakozásánál, igazodva az alsóbb 
szintek tömegképzéséhez. 

A meglévő épület homlokzata is felújításra kerül, így az épületegyüttes építészeti minősége és városképi 
megjelenése egységes lesz. Az alkalmazott homlokzati elemek, árnyékolók városképi szempontból 
támogathatók. 

A tervezett alaprajzi rendszer logikus, funkcionális szempontból megfelelő.  

A Zsűri a bemutatott telepítési koncepciót és építészeti megoldást dicsérettel támogatja. 

 

A Főépítész felhívta a figyelmet, hogy a tervezett bővítés részben építési helyen kívül található. A tervezett 
koncepció megvalósítása érdekében a KÉSZ módosításának kezdeményezése és településrendezési 
szerződés kötése javasolt. A Tervtanács kiemelte, hogy városképi szempontból a bemutatott koncepció 
megvalósítását támogatja, ezért a tervezett koncepcióterv telepítési tanulmánytervként történő 
figyelembevételét ajánlja. 

A Tervtanács a benyújtott tervdokumentáció koncepcióját településképi szempontból 
támogatja.”  
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Kiegészítő tájékoztatás  

A tervtanácsi konzultáció, nem egyenértékű a 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet szerinti tervtanácsi 
véleménnyel - a tervtanácsi állásfoglalással, ezért településképi vélemény megalapozására nem alkalmas. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a tervtanácsi konzultáció nem mentesít egyéb jogszabályi előírások betartása, 
valamint az építési tevékenységhez szükséges hatósági engedélyek, nyilatkozatok vagy egyéb 
hozzájárulások megszerzésének kötelezettsége alól, építési tevékenységre nem jogosít.  

Budapest Hegyvidék, 2022. szeptember 21. 

  Hapszné Tarcsafalvi Eszter  
  főépítész 
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Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki 
Önkormányzat 

képviseli: Pokorni Zoltán 
polgármester 

 
            Istenhegyi Ingatlan Kft.  

Beruházó 
képviseli dr. Soós Miklós ügyvezető …. 

  

Ellenjegyzem Budapesten, 2023. ………… napján Önkormányzat képviseletében: 
Dr. Zsilinszky Tibor Krisztián, ügyvéd, KASZ: 36071769 
 
 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat  
székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. 
adószám: 15735753-2-43  
KSH szám:15735753-8411-321-01  
képviseli: Pokorni Zoltán polgármester  
(a továbbiakban: Önkormányzat) 
 
másrészről 
 
 
Istenhegyi Ingatlan Kft.  
székhely: 1125 Budapest, Zalatnai u. 2.  
adószám: 24693691-2-43  
cégjegyzékszám: 01-09-177676 
képviseli: dr. Soós Miklós ügyvezető 
(a továbbiakban. Beruházó, együtt: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen és napon 
az alábbi feltételekkel (a továbbiakban: Szerződés): 
 

I. ELŐZMÉNYEK 

1.1. Beruházó a Budapest XII. kerület, Zalatnai út 2. szám alatti, 9813/5 helyrajzi számú 

ingatlanon meglévő Istenhegyi Géndiagnosztika (a továbbiakban: Intézmény) egészségügyi 

rendeltetésű épülete bővítésével komplex egyészségügyi központot kíván létrehozni. Az 

Intézmény bővítése során az alábbi funkciókkal bővül, illetőleg egészül ki: 

 

MAGZATI DIAGNOSZTIKA 
Az Intézmény a hazai magzati diagnosztikai egyik vezető szereplője. Az új szárnynak 
köszönhetően az invazív vizsgálatok és eljárások, mint például a méhlepény biopsziák és 
amniocentézisek volumenének szignifikáns emelésére lesz lehetőség. 

UROLÓGIA 
2016 óta működik a rendelőben a Hypospadiasis Centrum, a műtéti kapacitás korlátait miatt 
jelenleg periodikus műtéti szolgáltatással. Az új szárnnyal a műtéti kapacitás a többszörösére 
nő majd, lehetőséget biztosítva számos további urológiai eljárás, például le nem szállt here 
műtéti levitele, hererekonstrukció, vagy fitymaszűkület műtéti ellátására. 

MEDDŐSÉG ÉS NŐGYÓGYÁSZAT 
A termékenységi ráta növelése hazánkban kiemelt jelentőségű feladat. A meddőségi 
központok állami tulajdonba vételével a mesterséges reprodukciós eljárások 
hatékonyságnövelése a cél, azonban számos olyan pár van, akiknél a kiváló diagnosztika és a 
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feltárt nőgyógyászati és andrológiai problémák megoldása természetes úton is elhozza a várt 
gyermekáldást. Ennek kulcseleme bizonyos nőgyógyászati kisműtétek elvégezhetősége, 
melyre jelenleg az intézményben nincsen lehetőség.  
Az új műtőkben ezen beavatkozások helyben történő kivitelezésére nyílik lehetőség.  

ONKOLÓGIA 
Természetesen nemcsak termékenységi problémák esetén kulcsfontosságú a kiváló 
nőgyógyászati, andrológiai-urológia, illetve uroonkológiai ellátás. A méhnyakrák az egyik 
vezető halálozási ok a nők körében, amit legnagyobb részben a HPV, azaz a humán 
pappillomavírus okoz, melynek diagnosztikája kiemelt terület az intézményben. Az időben 
kiszűrt és beazonosított, rosszindulatú elváltozást jelző állapotot meg lehet szüntetni kisműtéti 
beavatkozásokkal, melyeket az új szárnyban szintén végezni fognak. Kiváló onkológiai 
diagnosztikai és az ehhez kapcsolódó területek szakorvosai a bőrgyógyászat területén is 
számos műtéti eljárást valósítanak majd meg.  

FÜL-ORR GÉGÉSZET 
Számos további, hiánypótló műtéti eljárás elvégzése fog továbbá zajlani az új szárnyban. Fül-
orr gégészeti szakrendelésben kisműtéti ellátási portfóliója jelentősen kibővül, olyan műtéteket 
biztosítva, mint az endoszkópos arcüregműtétek, orrsövény műtét vagy horkolásgátló 
eljárások. 

1.2 Felek a Jelen Szerződésben az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 30/A. §-ában biztosított lehetőséggel élve, a 
Beruházó korábbi megkeresései és a Felek korábbi tárgyalásai alapján jövőbeli 
együttműködésük céljait és alapvető feltételrendszerét határozzák meg. 

1.3. A tervezett funkciók megvalósításához a meglévő épület bővítése szükséges. A Hegyvidéki 

Tervtanács a XIII/826-2/2023 számú, 2023. július 11.-én kelt véleményében a bővítés tervét 

tárgyalta, a tervtanács a tervdokumentációt engedélyezésre, illetve a tervdokumentáció alapján 

az építési tevékenységet megvalósításra ajánlja. A tervtanácsi állásfoglalás a jelen szerződés 2. 

számú melléklete. 
 

II.  FELEK MEGÁLLAPODÁSA ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI 

2. A Szerződés tárgyát képező ingatlan 

2.1.  Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés tárgyát az alábbi ingatlan (a továbbiakban Ingatlan) 
képezi: 

az ingatlan-nyilvántartásban Budapest XII. kerület, Zalatnai út 2. szám alatti, 9813/5 
helyrajzi szám alatt felvett 3702 m2 alapterületű, kivett kórház ingatlan-nyilvántartási 
megnevezésű ingatlan. 

2.2. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan területére a Kissvábhegy Kerületi Építési Szabályzatról 
szóló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 
35/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: KÉSZ) hatályos. A KÉSZ 
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2. mellékletében található, az Ingatlanra vonatkozó magasabb beépítési paraméterek az 
előírások szerint településrendezési szerződés megkötése esetén alkalmazhatók. 

2.3. Beruházó rögzíti, hogy az általa tervezett beruházás megvalósításához az Ingatlanra 
vonatkozóan a szerződés 1. mellékletben meghatározott beépítési előírások szükségesek.  

2.4. Felek rögzítik, hogy az Ingatlan a Beruházó kizárólagos tulajdonában áll az ingatlan-
nyilvántartás szerint. 

2.5. Felek rögzítik, hogy a Szerződést az ingatlan tulajdoni lapján III. 8, III. 9, III. 12. 13,14 
számon szereplő bejegyzés ismeretében, annak tudomásul vételével kötötték meg.  

3.  Felek kötelezettségvállalásai  

3.1. Beruházó jelen szerződés aláírásával az Istenhegyi Géndiagnosztika új műtéti szárnyának 

bővítése esetén annak használatbavételétől kezdődően kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Intézmény teljes tevekénységi körén (ide nem értve az Intézmény által továbbértékesített 

vizsgálatokat) belül 5%-os kedvezményt biztosít minden XII. kerületi lakosnak, aki 

lakcímkártyával a XII. kerületi állandó lakcímét igazolja.  

3.2. Beruházó kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a 2. számú mellékletben foglalt bővítés 

használatbavételétől számított 30 napon belül 10.000.000,-Ft-ot azaz tízmillió forintot a 

beruházás 500 méteres körzetében megvalósuló közterület felújítása céljára megfizet az 

Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12001008-00155297-00100006 számú 

bankszámlájára. 

3.3.  Felek rögzítik, hogy a közterületek védelme érdekében a beruházással érintett ingatlan 

területén a Beruházó költségére, a beruházás időtartamára biztosítani kell az építési 

helyszínt elhagyó gépjárművek tisztításának feltételeit. A gépjárműmosó működtetése nem 

mentesíti Beruházót az esetlegesen a közterületen okozott szennyezés eltakarítása vagy a 

rongálás helyreállítása alól. 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Beruházó a kötelezettségének a 3.1. és 3.2. 

pontok szerinti határidőben nem tesz eleget, abban az esetben köteles az Önkormányzat 

részére 20.000.000 Ft, azaz Húszmillió forint meghiúsulási kötbért megfizetni, az 

Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt -nél vezetett, 12001008-00155297-00100006 számú 

bankszámlájára történő átutalás útján. 

4.  Költségek 

A Szerződésben foglaltak megvalósításához szükséges építésügyi hatósági engedélyek 
beszerzése és az ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetéséhez szükséges eljárások 
megindítása, valamint az ezekkel kapcsolatos költségek megfizetése a Beruházót terheli. 

5.  Felelősség 

Beruházó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Önkormányzat nem vállal és jogszerűen 
nem is vállalhat sem kötelezettséget, sem felelősséget arra, hogy a beruházására vonatkozó 
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építésügyi hatósági engedélyek (pl. telekalakítási engedély, építési engedély, fakivágási 
engedély, használatbavételi engedély) kiadásra kerülnek, kizárólag az Étv.-ben rögzítettek 
szerint a szükséges településrendezési eljárásoknak a megállapított határidőn belül történő 
megindítását és azt az előírásoknak megfelelően történő lefolytatását vállalja. 

 

III.  INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSRA VONATKOZÓ ELŐIRÁSOK 

6.1. Felek rögzítik, hogy az Étv. 30/A. § (5) bekezdése értelmében a településrendezési 
szerződésben a telek tulajdonosa által 3.1. és 3.2. pontban vállalt kötelezettségek teljesítése 
érdekében a településrendezési kötelezettség tényét a települési önkormányzat jegyzőjének 
megkeresésére a mellékelt szerződés alapján is az ingatlannyilvántartásba fel kell 
jegyeztetni.  

6.2. A fentiekre tekintettel Beruházó a Szerződés aláírásával feltétel nélkül és 
visszavonhatatlanul hozzájárult ahhoz, hogy az Önkormányzat Jegyzője kérelmet 
nyújtson be az illetékes földhivatalhoz a Szerződés szerinti településrendezési 
kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartási feljegyzése iránt a Budapest XII. kerület 
9813/5 hrsz. alatt felvett ingatlanra. A jelen szerződés földhivatal részére történő 
benyújtásának tényét a Jegyző köteles igazolni. 

6.3 Önkormányzat a jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 3.1. és 3.2. 
pontban foglalt kötelezettségek teljesítésének a Beruházó írásban előterjesztett kérelmét 
követő 30 (harminc) munkanapon belül az előzőekben írt településrendezési kötelezettség 
törlésére vonatkozó, ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására alkalmas nyilatkozatát 
kiadja, az ingatlanügyi hatóság részére a feljegyzett tény törlése érdekében benyújtja. Felek 
rögzítik, hogy a 3.1. pont abban az esetben minősül tejesítettnek, ha a Beruházó a 2. sz. 
mellékletben foglalt bővítés használatbavételétől a 3.1. pont szerinti kedvezményt 
biztosítja.  

 

IV.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 

7.1.  Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen Szerződésben foglalt 
megállapodásuk bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné, 
érvényesíthetetlenné vagy törvényellenessé válna, a megállapodás többi része akkor is 
változatlan tartalommal érvényben marad, és Felek kötelesek a lehető leghamarabb 
egyeztetést lefolytatni, és jóhiszeműen eljárva elfogadni egy jogszerű rendelkezést, amely 
a legközelebb áll megállapodásuk céljához, és ugyanolyan gazdasági hatása illetve 
eredménye van. 

7.2 Felek vállalják, hogy a másik Fél erre irányuló ésszerű kérésére mindenkor átadnak 
minden olyan további dokumentumot, iratot, valamint megtesznek minden olyan további 
intézkedést vagy nyilatkozatot, amelyek a jelen Szerződés rendelkezései alapján 
szükségesek lehetnek a jelen Szerződés céljainak teljesüléséhez. 
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7.3 A jelen Szerződéssel kapcsolatos, Felek közti vagy valamely Fél részére adandó minden 
értesítés, utasítás, felhívás, követelés vagy közlés csak írásban történhet és csak akkor 
érvényes, ha az alábbi címre kézbesítik személyes kézbesítés vagy ajánlott levél 
formájában. Ha az ajánlott levél „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, úgy azt a postára 
adást követő 5. /ötödik/ napon kézbesítettnek kell tekinteni. 

 Az Önkormányzat elérhetősége:  
postai cím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25. fax: +361 224 5905 
Nyilatkozattételre jogosult: Pokorni Zoltán polgármester 
Kapcsolattartó: Szabó-Kalmár Éva 

 Email: kszt@hegyvidek.hu 
Telefon: +36 1 224 5900 

Beruházó elérhetősége: 
Postai cím: 1125 Budapest, Zalatnai utca 2 
Nyilatkozattételre jogosult: Dr. Soós Miklós  
Kapcsolattartó:  
Email: soos@auroscience.hu  
Telefon: +3620 942 0456 

7.4 A fenti értesítési címét bármely Fél másik Félhez a fentiek szerint intézett nyilatkozattal 
megváltoztathatja. Ha a jelen Szerződés alapján valamely Fél egy másik Fél részére 
értesítést kíván küldeni, vagy nyilatkozatot kíván tenni, úgy az akkor hatályos, ha azt az 
előző szakaszban írottak szerint tették meg. 

7.5 Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés aláírásához, a Szerződésben foglalt 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek. Beruházó 
kijelenti, hogy Magyarországon cégjegyzékbe bejegyzett, érvényes adószámmal 
rendelkező gazdasági társaság. Önkormányzat kijelenti, hogy a jelen Szerződés aláírására 
a nevében eljáró Polgármestert az Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és 
Városfejlesztési Bizottsága a [*]/2023. ([*].[*].) sz. határozatával feljogosította. 

7.6 A jelen Szerződésből származó jogok és kötelezettségek Felek jogutódjaira változatlan 
tartalommal szállnak át, ennek megfelelően Felek kötelesek jogutódjaikkal a jelen 
Szerződést teljes terjedelmében megismertetni és elfogadtatni, az ennek elmulasztásából 
eredő károkért Felek a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartoznak. 

7.7 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződésből eredő és az azzal 
kapcsolatos, közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést egymás között közvetlenül, 
békés úton kísérelnek meg rendezni. Amennyiben a vitás kérdések rendezése ilyen módon 
nem történik meg, Felek — a hatásköri szabályoktól függően — alávetik magukat az 
Önkormányzat címe alapján illetékes és hatáskörrel bíró bíróságnak. 

7.8 A jelen Szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben az Étv, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az országos településrendezési és 

mailto:soos@auroscience.hu
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építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK), illetve a 
helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak. 

7.9 Szerződő felek megbízzák és meghatalmazzák dr. Zsilinszky Tibor Krisztián ügyvédet 
(székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 15-17. fszt. 2. Zsilinszky Ügyvédi Iroda, 
drzsilinszky@gmail.com) jelen Szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével és az ingatlan-
nyilvántartás előtti képviselettel a feljegyzési eljárás során. Jelen okiratot szerkesztő és 
ellenjegyző ügyvéd a megbízást kifejezetten elfogadja. 

Felek a jelen Szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá.  
 
 
Budapest, 2023. …………… 
 
Pénzügyi ellenjegyzés: 

 

Ellenjegyeztem: 

Budapest Hegyvidék, 2023.  

          

………………………………………….. 

        Sándor Ildikó  

       gazdasági vezető 

 

Szakmai szempontból megfelelő, aláírásra javasolom: 

 

Szabó-Kalmár Éva 

irodavezető 

 

A 2/2017. polgármesteri-jegyzői együttes utasítás alapján a szerződés rövid összefoglalása, a 
szerződéskötés indoka: 

 

A kerületi építési szabályzatban biztosított kedvezmény igénybevételének feltétele a 
településrendezési szerződés megkötése az Ingatlanon meglévő géndiagnosztikai épület bővítésére 
vonatkozóan. 

 

Nagy Éva Júlia 

előkészítő ügyintéző 

 

A szerződést előkészítette, véleményezte: 

Név Beosztás Aláírás 

Szabó-Kalmár Éva irodavezető  
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dr. Gere Kornélia jegyzői referens/ beszerzési 
koordinátor 

 

Puglitsné Szamák Erzsébet pénzügyi ügyintéző  

Béres István stratégiai főtanácsadó  

dr. Borsodi Klaudia aljegyző  
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